
                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                      №___________ 

 

Об утверждении актуализированной 

«Схемы теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегород-

ской области на период 2015-2030 годов» 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 

154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», Уставом города Арзамаса Нижегородской области, принятым 

решением Арзамасской городской Думы от 30.06.2006 года №65, Положени-

ем о публичных слушаниях в городском округе город Арзамас Нижегород-

ской области, принятым решением городской Думы городского округа город 

Арзамас Нижегородской области от 24.08.2018 года №92, итоговым доку-

ментом (протоколом) публичных слушаний по проекту актуализации «Схемы 

теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области 

на период 2015-2030 годов от 28.05.2020 года: 

      1.  Утвердить прилагаемую актуализированную «Схему теплоснабжения 

городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-

2030 годов» на 2021 год. 

      2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса Нижего-

родской области обеспечить: 



      2.1. опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские Но-

вости»; 

     2.2. размещение настоящего постановления на официальном  портале ор-

ганов местного самоуправления города Арзамаса «арзамас.рф». 

     3.  Настоящее постановление вступает в силу со  дня его официального 

опубликования. 

     4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Арзамаса. 

 

Мэр города Арзамаса                                                                       А.А. Щелоков 
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1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ 

ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕН-

НЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

В границах ГО г. Арзамас деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют: 

• ООО «Объединенная ресурсоснабжающая компания» (ООО «ОРК»); 

• АО «Теплоэнерго»;  

• ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» (ОАО «АМЗ»); 

• ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (ОАО 

«АПЗ»); 

• ООО «Рикор Энерго»; 

• АО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» (АО «КОММАШ»); 

• ООО Арзамасское производственное объединение "Автопровод" (ООО АПО 

«Автопровод»); 

• ОАО «Арзамасское научно-производственное предприятие «Темп-Авиа»; 

• ОАО «Арзамасский завод «Легмаш» (ОАО «Легмаш»); 

• ОАО «Арзамасская войлочная фабрика» (ОАО «АВФ»); 

• Арзамасский ф-л ННГУ им. Н. И. Лобачевского отд. СГУ «Арзамасский поли-

технический колледж им. В.А. Новикова»; 

• ЖЭ(К)О№11 Н. Новгород. 

Тепловые нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения от каждого ис-

точника тепловой энергии представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1. Тепловые нагрузки потребителей систем централизованного теплоснабжения на территории г. Арзамас 

Ресурсоснабжающая организация/ 

Источник теплоснабжения 

Отопление и вентиляция ГВС Суммарная подключенная нагрузка 

Н
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
р

га
-

н
и

за
ц

и
и
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о
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о
р
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н

и
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-

ц
и
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И
т
о
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о

: 

О
О

О
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О
Р

К
»

 

Котельная №1 4,629 0,243 0,866 5,738 0,000 0,000 0,000 0,000 4,629 0,243 0,866 5,738 

Котельная №2 4,660 0,536 0,557 5,753 0,000 0,000 0,000 0,000 4,660 0,536 0,557 5,753 

Котельная №3 5,852 0,444 0,397 6,693 0,000 0,000 0,000 0,000 5,852 0,444 0,397 6,693 

Котельная №4 0,230 0,793 0,623 1,647 0,000 0,000 0,000 0,000 0,230 0,793 0,623 1,647 

Котельная №5 7,191 0,125 0,588 7,905 0,825 0,006 0,009 0,840 8,016 0,131 0,597 8,745 

Котельная №6 0,123 0,488 0,429 1,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,123 0,488 0,429 1,039 

Котельная №8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №10 0,461 1,070 0,000 1,530 0,005 0,037 0,000 0,042 0,466 1,112 0,000 1,578 

Котельная №11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №12 0,041 0,455 0,678 1,174 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041 0,455 0,678 1,174 

Котельная №13 3,078 2,787 0,829 6,694 0,066 0,164 0,037 0,267 3,144 2,951 0,866 6,961 

Котельная №14 13,613 1,765 1,243 16,620 0,996 0,203 0,057 1,256 14,609 1,968 1,300 17,876 

Котельная №15 23,603 2,345 0,878 26,824 2,261 0,214 0,024 2,498 25,864 2,559 0,902 29,322 

Котельная №16 0,026 0,000 0,128 0,154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,128 0,128 

Котельная №19 0,866 0,228 0,661 1,755 0,033 0,000 0,009 0,041 0,899 0,228 0,670 1,796 

Котельная №23 0,469 0,157 0,166 0,791 0,030 0,000 0,000 0,030 0,499 0,157 0,166 0,821 

Котельная №24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №25 0,780 1,465 0,012 2,256 0,000 0,000 0,000 0,000 0,780 1,465 0,012 2,256 

Котельная №26 1,709 0,394 1,237 3,339 0,144 0,101 0,001 0,247 1,853 0,495 1,238 3,586 

Котельная №27 0,167 0,000 0,000 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,167 0,000 0,000 0,167 

Котельная №28 0,000 0,205 0,000 0,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,205 0,000 0,205 

Котельная №29 1,191 3,226 0,141 4,558 0,045 0,512 0,002 0,559 1,236 3,738 0,143 5,117 

Котельная №30 3,395 0,796 0,326 4,517 0,073 0,000 0,000 0,073 3,468 0,796 0,073 4,590 

Котельная №31 0,023 0,000 0,000 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,000 0,000 0,023 
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Ресурсоснабжающая организация/ 

Источник теплоснабжения 

Отопление и вентиляция ГВС Суммарная подключенная нагрузка 
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
р
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ц
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И
т
о

г
о
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Котельная №32 0,000 0,640 0,033 0,673 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,640 0,033 0,673 

Котельная №33 0,278 0,000 1,105 1,383 0,025 0,000 0,100 0,125 0,303 0,000 1,205 1,508 

Котельная №34 1,080 0,062 0,858 1,999 0,056 0,000 0,000 0,056 1,136 0,062 0,858 2,055 

Котельная №35 0,471 0,000 0,147 0,618 0,021 0,000 0,001 0,022 0,492 0,000 0,148 0,640 

А
О

 «
Т

еп
л
о

-

эн
ер

го
»

 

Котельная № 9 0,000 0,406 0,000 0,406 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,406 0,000 0,406 

Котельная № 17  0,087 0,074 0,000 0,161 0,000 0,000 0,000 0,000 0,087 0,074 0,000 0,161 

Котельная № 18  0,000 0,399 0,000 0,399 0,000 0,032 0,000 0,032 0,000 0,431 0,000 0,431 

Котельная № 20  0,969 0,000 2,351 3,320 0,066 0,000 0,037 0,103 1,035 0,000 2,388 3,423 

Котельная № 22  6,210 0,485 0,472 7,167 0,000 0,000 0,000 0,000 6,210 0,485 0,472 7,167 

Котельная ОАО «КОММАШ» 2,702 0,414 7,416 10,532 0,305 0,054 1,220 1,579 3,007 0,468 8,636 12,111 

Котельная ННГУ 1,249 0,248 0,192 1,689 0,000 0,000 0,000 0,000 1,249 0,248 0,192 1,689 

Котельная ОАО «Арзамасская вой-

лочная фабрика» 
1,817 0,000 8,385 10,202 0,000 0,000 0,000 0,000 1,817 0,000 8,385 10,202 

Котельная ОАО «ЛегМаш» 0,159 0,154 0,739 1,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,159 0,154 0,739 1,052 

Котельная ООО «Рикор Энерго» 12,611 0,912 14,458 27,981 0,956 0,078 0,012 1,046 13,567 0,990 14,470 29,027 

КотельнаяООО Арзамасское 

ПО «Автопровод» 
1,135 0,089 6,034 7,258 0,000 0,000 0,000 0,000 1,135 0,089 6,034 7,258 

Котельная ОАО «АМЗ» 20,270 2,841 0,982 24,092 1,041 0,075 0,038 1,154 21,311 2,916 1,020 25,246 

Котельная ОАО «АПЗ» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,660 0,077 0,009 0,746 0,660 0,077 0,009 0,746 

Ж
Э

(К
)О

№
1

1
 Н

. 
Н

о
в
го

-

р
о

д
 Котельная в/ч 17845 0,383 0,197 2,012 2,592 0,000 0,013 0,055 0,068 0,383 0,210 2,067 2,660 

Котельная в/ч 55246 0,164 0,000 0,522 0,686 0,000 0,000 0,000 0,000 0,164 0,000 0,522 0,686 

Котельная ОАО «Темп-Авиа» 0,342 3,064 0,613 4,019 0,057 0,117 0,026 0,2 0,399 3,181 0,639 4,219 
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1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов по расчетным элементам территориального деления 

Прогнозы изменения площадей строительных фондов на территории г. Арзамаса 

сформированы на основании данных, полученных от Комитета по архитектуре и градострои-

тельству администрации г. Арзамаса.  

Увеличение площадей строительных фондов за счет нового строительства приведено 

в таблице 1.2. 

Итоговое изменение площадей строительных фондов (нарастающим итогом) на тер-

ритории г. Арзамаса представлено в таблице 1.3. 

Как видно из таблицы, на конец расчетного срока на 2030 г. на территории 

г. Арзамаса планируется прирост площади строительных фондов в размере  

510 тыс. м2. 
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Таблица 1.2. Увеличение площадей строительных фондов за счет нового строительства на территории г. Арзамаса, м2 

Наименование показателя 
Планируемые данные 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2024 2030 

Площади строительных фондов 50000 50000 50000 120000 120000 120000 - - 

в т.ч. многоквартирных домов 40000 40000 40000 104000 104000 104000 - - 

Жилых домов 9000 9000 9000 9000 9000 9000 - - 

Общественные здания - - - 5300 5300 5300 - - 

 

Таблица 1.3. Изменение площадей строительных фондов на территории г. Арзамаса (нарастающим итогом), м2 

Наименование показателя 
Планируемые данные 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2024 2030 

Площади строительных фондов 50000 100000 150000 270000 390000 510000 510000 510000 

в т.ч. многоквартирных домов 40000 80000 120000 224000 328000 432000 432000 432000 

Жилых домов 9000 18000 27000 36000 45000 54000 54000 54000 

Общественные здания - - - 5300 10600 15900 15900 15900 
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1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности)  

Новое строительство на территории г. Арзамаса будет обеспечиваться теплом от ав-

тономных теплоисточников. В качестве источников теплоснабжения планируется использо-

вать встроенные или пристроенные газовые котельные с автоматизированным оборудовани-

ем. 

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проек-

тируемых зданиях предлагается применять автоматизированные системы отопления, венти-

ляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать 

устройства погодного регулирования. 

В дальнейшем перспективные нагрузки рассчитаны только для потребителей, под-

ключаемых к централизованным системам теплоснабжения. 

Увеличение площади строительных фондов, подключенных к системе централизован-

ного теплоснабжения, на расчетный период до 2030 года не планируется. Планируется пере-

вод на индивидуальное теплоснабжение следующих объектов социальной и культурной 

сфер: 

- МБДОУ «Детский сад №1» 

- МБДОУ «Детский сад №8» 

- МБДОУ «Детский сад №14» 

- МБДОУ «Детский сад №18» 

- МБДОУ «Детский сад №34» 

- МБДОУ «Детский сад №43» 

- МБДОУ «Детский сад №45» 

- МБДОУ «Детский сад №47» 

- МБДОУ «Детский сад №50»  

- МБДОУ «Детский сад №53» 

- МУК «Историко-художественный музей» (1, 2 здание) 

- МУК «Центральная библиотечная система «Библиотека им. М. Горького» 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

- МОУ «СКОШИ IIIV вида» 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

- МОУ «Лицей» 

- «Центр развития творчества детей и юношества» 

- МОУ ДОД Детская музыкальная школа №2. 
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Кроме того, на расчетный срок до 2030 года запланирован ряд мероприятий по пере-

ключению потребителей на другие источники теплоснабжения – как на новые блочно-

модульные котельные, так и на уже функционирующие котельные, на которых существует 

резерв тепловой мощности. 

Таким образом, изменение нагрузок в зонах действия источников централизованного 

теплоснабжения на территории г. Арзамаса происходит в основном за счет перераспределе-

ния нагрузок между источниками. 

Приросты нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с разделением 

по зонам действия источников централизованного теплоснабжения на территории 

г. Арзамаса представлены в таблицах 1.4 – 1.6. Приросты объемов потребления тепловой 

энергии в таблицах 1.7 – 1.9. 

В 2020 г. планируется подключение существующего здания МБОУ СШ №7 и нового 

пристроя на 200 мест к теплотрассе от котельной ОАО «АМЗ». 
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Таблица 1.4. Приросты перспективных нагрузок отопления и вентиляции систем централизованного теплоснабжения, Гкал/час 

Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

О
О

О
 «

О
Р

К
»

 
Котельная №1 0,000 0,000 0,000 0,000 - 5,738 0,000 0,000 0,000 

Котельная №2 -0,164 0,000 0,000 0,000 - 5,588 0,000 0,000 0,000 

Котельная №3 0,000 0,000 0,000 0,000 - 6,693 0,000 0,000 0,000 

Котельная №4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №5 - 7,905 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №6 0,000 - 1,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №10 0,000 0,000 0,000 - 1,530 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №14 - 0,281 0,000 0,000 0,000 - 2,803 0,000 0,000 0,000 

Котельная №15 + 9,288 + 0,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №26 0,000 0,000 0,000 - 3,339 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №27 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №28 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №29 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №31 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №32 0,000 0,000 0,000 - 0,673 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №33 - 1,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №34 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №35 0,000 - 0,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная  БМК №6 0,000 + 1,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная  БМК 

№10 
0,000 0,000 0,000 + 1,935 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная  БМК 

№26 
0,000 0,000 0,000 + 3,339 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная  БМК 

№32 
0,000 0,000 0,000 + 0,673 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная  БМК 

№35 
0,000 + 0,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная пр. Ле-

нина 
0,000 0,000 0,000 0,000 + 20,822 0,000 0,000 0,000 

Котельная БМК 

«Вокзальная» вме-

сто котельной 

«КОММАШ» 

+ 1,303 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная БМК 

«Пландина» вместо 

ЦТП-3 

+ 3,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная БМК 

«Березина» вместо 

котельной «АВФ» 

0,000 0,000 0,000 0,000 + 1,817 0,000 0,000 0,000 

Котельная КК «Мо-

лодежный» вместо 

котельной «АМЗ» 

0,000 0,000 0,000 + 25,070 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная КК «По-

беды» вместо ко-

тельной «Рикор 

Энерго» 

0,000 0,000 0,000 0,000 + 14,295 0,000 0,000 0,000 

А
О

 «
Т

еп
л
о
-

эн
ер

го
»

 

Котельная № 9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная АО «КОММАШ»* - 4,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ННГУ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ОАО "АВФ" 0,000 0,000 0,000 0,000 - 1,817 0,000 0,000 0,000 

Котельная ОАО «ЛегМаш» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ООО «Рикор Энер-

го» 
0,000 0,000 0,000 - 0,405 - 14,295 0,000 0,000 0,000 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная ООО АПО  

«Автопровод» 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная АМЗ +0,978 0,000 0,000 - 25,070 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная АПЗ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ж
Э

(К
)О

№
1
1
 Н

. 

Н
о
в
го

р
о
д
 

Котельная В/ч 

17845 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная В/ч 

55246 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ОАО «Темп-Авиа» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

*вывод котельной АО «КОММАШ» из эксплуатации с 01 мая 2017 г. приостановлен по требованию органа местного самоуправления на отопительные 

периоды 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг. 
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Таблица 1.5. Приросты перспективных нагрузок горячего водоснабжения систем централизованного теплоснабжения, Гкал/час 

Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

О
О

О
 «

О
Р

К
»

 
Котельная №1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №5 - 0,840 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №10 0,000 0,000 0,000 - 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №14 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,312 0,000 0,000 0,000 

Котельная №15 + 1,711 + 0,144 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №26 0,000 0,000 0,000 - 0,247 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №27 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №28 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №29 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №31 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №32 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №33 - 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №34 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №35 0,000 - 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная БМК №6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная  БМК 

№10 
0,000 0,000 0,000 + 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная  БМК 

№26 
0,000 0,000 0,000 + 0,247 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная  БМК 

№32 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная  БМК 

№35 
0,000 + 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная пр. Ле-

нина 
0,000 0,000 0,000 0,000 + 0,312 0,000 0,000 0,000 

Котельная БМК 

«Вокзальная» вме-

сто котельной 

«КОММАШ» 

+ 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная БМК 

«Пландина» вместо 

ЦТП-3 

+ 0,241 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная БМК 

«Березина» вместо 

котельной «АВФ» 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная КК «Мо-

лодежный» вместо 

котельной «АМЗ» 

0,000 0,000 0,000 + 1,201 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная КК «По-

беды» вместо ко-

тельной «Рикор 

Энерго» 

0,000 0,000 0,000 0,000 + 1,046 0,000 0,000 0,000 

А
О

 «
Т

еп
л
о
-

эн
ер

го
»

 

Котельная № 9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная АО «КОММАШ»* - 0,361 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ННГУ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ОАО "АВФ" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ОАО «ЛегМаш» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная ООО «Рикор Энер-

го» 
0,000 0,000 0,000 0,000 - 1,046 0,000 0,000 0,000 

Котельная ООО АПО  

«Автопровод» 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная АМЗ +0,047 0,000 0,000 - 1,201 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная АПЗ - 0,746 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ж
Э

(К
)О

№
1
1
 Н

. 

Н
о
в
го

р
о
д
 

Котельная В/ч 

17845 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная В/ч 

55246 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ОАО «Темп-Авиа» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

*вывод котельной АО «КОММАШ» из эксплуатации с 01 мая 2017 г. приостановлен по требованию органа местного самоуправления на отопительные 

периоды 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг. 
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Таблица 1.6. Приросты перспективных нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение систем централизованного  

                        теплоснабжения, Гкал/час 

Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

О
О

О
 «

О
Р

К
»

 
Котельная №1 0,000 0,000 0,000 0,000 - 5,738 0,000 0,000 0,000 

Котельная №2 - 0,164 0,000 0,000 0,000 - 5,588 0,000 0,000 0,000 

Котельная №3 0,000 0,000 0,000 0,000 - 6,693 0,000 0,000 0,000 

Котельная №4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №5 - 8,745 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №6 0,000 - 1,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №10 0,000 0,000 0,000 - 1,615 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №14 - 0,281 0,000 0,000 0,000 - 3,115 0,000 0,000 0,000 

Котельная №15 + 10,999 + 0,439 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №26 0,000 0,000 0,000 - 3,586 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №27 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №28 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №29 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №31 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №32 0,000 0,000 0,000 - 0,673 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №33 - 1,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №34 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №35 0,000 - 0,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная  БМК 

№6 
0,000 + 1,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная  БМК 

№10 
0,000 0,000 0,000 + 2,020 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная  БМК 

№26 
0,000 0,000 0,000 + 3,586 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная  БМК 

№32 
0,000 0,000 0,000 + 0,673 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная  БМК 

№35 
0,000 0,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная пр. Ле-

нина 
0,000 0,000 0,000 0,000 + 21,134 0,000 0,000 0,000 

Котельная БМК 

«Вокзальная» вме-

сто котельной 

«КОММАШ» 

+ 1,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная БМК 

«Пландина» вме-

сто ЦТП-3 

+ 3,276 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная БМК 

«Березина» вместо 

котельной «АВФ» 

0,000 0,000 0,000 0,000 + 1,817 0,000 0,000 0,000 

Котельная КК 

«Молодежный» 

вместо котельной 

«АМЗ» 

0,000 0,000 0,000 + 26,271 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная КК «По-

беды» вместо ко-

тельной «Рикор 

Энерго» 

0,000 0,000 0,000 0,000 + 15,341 0,000 0,000 0,000 

А
О

 «
Т

еп
л
о
-

эн
ер

го
»

 

Котельная № 9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная АО «КОММАШ»* - 4,418 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ННГУ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ОАО "АВФ" 0,000 0,000 0,000 0,000 - 1,817 0,000 0,000 0,000 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная ОАО «ЛегМаш» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ООО «Рикор Энер-

го» 
0,000 0,000 0,000 - 0,405 -15,341 0,000 0,000 0,000 

Котельная ООО АПО  

«Автопровод» 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная АМЗ + 1,025 0,000 0,000 - 26,271 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная АПЗ - 0,746 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ж
Э

(К
)О

№
1
1
 Н

. 

Н
о
в
го

р
о
д
 

Котельная В/ч 

17845 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная В/ч 

55246 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ОАО «Темп-Авиа» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

*вывод котельной АО «КОММАШ» из эксплуатации с 01 мая 2017 г. приостановлен по требованию органа местного самоуправления на отопительные 

периоды 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг.  
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Таблица 1.7. Приросты объемов потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию систем централизованного теплоснабжения, 

Гкал 

Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 
О

О
О

 «
О

Р
К

»
 

Котельная №1 0,00 0,00 0,00 0,00 - 13474,59 0,00 0,00 0,00 

Котельная №2 - 385,12 0,00 0,00 0,00 - 13122,34 0,00 0,00 0,00 

Котельная №3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 15717,22 0,00 0,00 0,00 

Котельная №4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №5 - 18563,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №6 0,00 - 2439,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №10 0,00 0,00 0,00 - 3592,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №14 - 659,87 0,00 0,00 0,00 - 6582,31 0,00 0,00 0,00 

Котельная №15 + 21811,08 + 692,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №26 0,00 0,00 0,00 - 7841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №32 0,00 0,00 0,00 - 1580,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №33 - 2829,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №35 0,00 - 1451,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная  БМК №6 0,00 + 2439,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная  БМК 

№10 
0,00 0,00 0,00 + 4543,98 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Котельная  БМК 

№26 
0,00 0,00 0,00 + 7841,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Котельная  БМК 

№32 
0,00 0,00 0,00 + 1580,41 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Котельная  БМК 

№35 
0,00 + 1451,25 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Котельная пр. Ле-

нина  
0,00 0,00 0,00 0,00 + 48896,46 

0,00 0,00 0,00 

Котельная БМК 

«Вокзальная» вме-

сто котельной 

«КОММАШ» 

+ 3059,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Котельная БМК 

«Пландина» вместо 

ЦТП-3 

+ 7127,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Котельная БМК 

«Березина» вместо 

котельной «АВФ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 + 4266,88 

0,00 0,00 0,00 

Котельная КК «Мо-

лодежный» вместо 

котельной «АМЗ» 

0,00 0,00 0,00 + 58872,07 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Котельная КК «По-

беды» вместо ко-

тельной «Рикор 

Энерго» 

0,00 0,00 0,00 0,00 + 36363,00 

0,00 0,00 0,00 

А
О

 «
Т

еп
л
о
-

эн
ер

го
»

 

Котельная № 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная № 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная № 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная № 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная № 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная АО «КОММАШ»* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная ННГУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная ОАО "АВФ" 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4266,88 0,00 0,00 0,00 

Котельная ОАО «ЛегМаш» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная ООО «Рикор Энер-

го» 
0,00 0,00 0,00 - 951,06 - 36363,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная ООО АПО  

«Автопровод» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная АМЗ +2296,64 0,00 0,00 - 58872,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная АПЗ 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ж
Э

(К
)О

№
1
1
 Н

. 

Н
о
в
го

р
о
д
 

Котельная В/ч 

17845 
0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная В/ч 

55246 
0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная ОАО «Темп-Авиа» 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

*вывод котельной АО «КОММАШ» из эксплуатации с 01 мая 2017 г. приостановлен по требованию органа местного самоуправления на отопительные 

периоды 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг. 
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Таблица 1.8. Приросты объемов потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение систем централизованного теплоснабжения, 

Гкал 

Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 
О

О
О

 «
О

Р
К

»
 

Котельная №1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №5 - 6580,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №10 0,00 0,00 0,00 - 665,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №14 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2444,31 0,00 0,00 0,00 

Котельная №15 + 12752,12 + 1128,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №26 0,00 0,00 0,00 - 1935,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №33 - 979,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №35 0,00 - 172,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная  БМК №6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная  БМК 

№10 
0,00 0,00 0,00 + 665,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная  БМК 

№26 
0,00 0,00 0,00 + 1935,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная  БМК 

№32 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная  БМК 

№35 
0,00 + 172,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная пр. Ле-

нина 
0,00 0,00 0,00 0,00 + 2444,31 0,00 0,00 0,00 

Котельная БМК 

«Вокзальная» вме-

сто котельной 

«КОММАШ» 

+ 940,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная БМК 

«Пландина» вместо 

ЦТП-3 

+ 1888,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная БМК 

«Березина» вместо 

котельной «АВФ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная КК «Мо-

лодежный» вместо 

котельной «АМЗ» 

0,00 0,00 0,00 + 9409,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная КК «По-

беды» вместо ко-

тельной «Рикор 

Энерго» 

0,00 0,00 0,00 0,00 + 8194,70 0,00 0,00 0,00 

А
О

 «
Т

еп
л
о
-

эн
ер

го
»

 

Котельная № 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная № 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная № 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная № 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная № 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная АО «КОММАШ»* - 2828,19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 

Котельная ННГУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная ОАО "АВФ" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная ОАО «ЛегМаш» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная ООО «Рикор Энер-

го» 
0,00 0,00 0,00 0,00 - 8194,70 0,00 0,00 0,00 

Котельная ООО АПО  

«Автопровод» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная АМЗ + 368,21 0,00 0,00 - 9409,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная АПЗ - 5192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ж
Э

(К
)О

№
1
1
 Н

. 

Н
о
в
го

р
о
д
 

Котельная В/ч 

17845 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная В/ч 

55246 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная ОАО «Темп-Авиа» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

*вывод котельной АО «КОММАШ» из эксплуатации с 01 мая 2017 г. приостановлен по требованию органа местного самоуправления на отопительные 

периоды 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг. 
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Таблица 1.9. Приросты объемов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, Гкал 

Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

О
О

О
 «

О
Р

К
»

 
Котельная №1 0,00 0,00 0,00 0,00 - 13474,59 0,00 0,00 0,00 

Котельная №2 - 385,12 0,00 0,00 0,00 - 13122,34 0,00 0,00 0,00 

Котельная №3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 15717,22 0,00 0,00 0,00 

Котельная №4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №5 - 25144,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №6 0,00 - 2439,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №10 0,00 0,00 0,00 - 4258,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №14 - 659,87 0,00 0,00 0,00 - 9026,61 0,00 0,00 0,00 

Котельная №15 + 34563,20 + 1820,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №26 0,00 0,00 0,00 - 9776,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №32 0,00 0,00 0,00 - 1580,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №33 - 3809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №35 0,00 - 1623,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная  БМК №6 0,00 + 2439,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная  БМК 

№10 
0,00 0,00 0,00 + 5209,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная  БМК 

№26 
0,00 0,00 0,00 + 9776,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная  БМК 

№32 
0,00 0,00 0,00 + 1580,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная  БМК 

№35 
0,00 + 1623,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная пр. Ле-

нина  
0,00 0,00 0,00 0,00 + 51340,77 0,00 0,00 0,00 

Котельная БМК 

«Вокзальная» вме-

сто котельной 

«КОММАШ» 

+ 3999,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная БМК 

«Пландина» вместо 

ЦТП-3 

+ 9015,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная БМК 

«Березина» вместо 

котельной «АВФ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 + 4266,88 0,00 0,00 0,00 

Котельная КК «Мо-

лодежный» вместо 

котельной «АМЗ» 

0,00 0,00 0,00 + 68281,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная КК «По-

беды» вместо ко-

тельной «Рикор 

Энерго» 

0,00 0,00 0,00 0,00 + 43606,6 0,00 0,00 0,00 

А
О

 «
Т

еп
л
о
-

эн
ер

го
»

 

Котельная № 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная № 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная № 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная № 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная № 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная АО «КОММАШ»* - 12355,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная ННГУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная ОАО "АВФ" 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4266,88 0,00 0,00 0,00 

Котельная ОАО «ЛегМаш» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная ООО «Рикор Энер-

го» 
0,000 0,000 0,000 - 951,06 - 43606,60 0,00 0,00 0,00 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная ООО АПО  

«Автопровод» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная АМЗ +2664,86 0,00 0,00 - 68281,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная АПЗ - 5192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ж
Э

(К
)О

№
1
1
 Н

. 

Н
о
в
го

р
о
д
 

Котельная В/ч 

17845 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная В/ч 

55246 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная ОАО «Темп-Авиа» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 

 

 

*вывод котельной АО «КОММАШ» из эксплуатации с 01 мая 2017 г. приостановлен по требованию органа местного самоуправления на отопительные 

периоды 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг. 
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Таким образом, на конец расчетного срока к 2030 году, в целом по городу Арзамасу зна-

чительный прирост тепловой нагрузки, подключенной к источникам централизованного тепло-

снабжения, отсутствует. 

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и перспек-

тивные объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонам действия источников 

централизованного теплоснабжения представлены в таблицах 1-10 - 1-11. 
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Таблица 1.10. Перспективные тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час 

Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

О
О

О
 «

О
Р

К
»

 
Котельная №1 5,738 5,738 5,738 5,738 5,738 0,000 0,000 0,000 

Котельная №2 5,752 5,588 5,588 5,588 5,588 0,000 0,000 0,000 

Котельная №3 6,693 6,693 6,693 6,693 6,693 0,000 0,000 0,000 

Котельная №4 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 

Котельная №5 8,745 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №6 1,039 1,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №10 1,572 1,572 1,572 1,572 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №12 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 

Котельная №13 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 

Котельная №14 17,875 17,594 17,594 17,594 17,594 14,479 14,479 14,479 

Котельная №15 29,323 40,322 40,761 40,761 40,761 40,761 40,761 40,761 

Котельная №16 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 

Котельная №19 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 

Котельная №23 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 

Котельная №24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №25 2,256 2,256 2,256 2,256 2,256 2,256 2,256 2,256 

Котельная №26 3,586 3,586 3,586 3,586 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №27 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

Котельная №28 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 

Котельная №29 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 

Котельная №30 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 

Котельная №31 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Котельная №32 0,673 0,673 0,673 0,673 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №33 1,508 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №34 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 

Котельная №35 0,640 0,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная  БМК №6 0,000 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная  БМК 

№10 
0,000 0,000 0,000 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 

Котельная  БМК 

№26 
0,000 0,000 0,000 3,586 3,586 3,586 3,586 3,586 

Котельная  БМК 

№32 
0,000 0,000 0,000 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 

Котельная  БМК 

№35 
0,000 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 

Котельная пр. Ле-

нина  
0,000 0,000 0,000 0,000 21,134 21,134 21,134 21,134 

Котельная БМК 

«Вокзальная» вме-

сто котельной 

«КОММАШ» 

1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 

Котельная БМК 

«Пландина» вместо 

ЦТП-3 

3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 

Котельная БМК 

«Березина» вместо 

котельной «АВФ» 

0,000 0,000 0,000 0,000 1,817 1,817 1,817 1,817 

Котельная КК «Мо-

лодежный» вместо 

котельной «АМЗ» 

0,000 0,000 0,000 26,271 26,271 26,271 26,271 26,271 

Котельная КК «По-

беды» вместо ко-

тельной «Рикор 

Энерго» 

0,000 0,000 0,000 0,000 15,340 15,340 15,340 15,340 

А
О

 «
Т

еп
л
о
-

эн
ер

го
»

 

Котельная № 9 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 

Котельная № 17 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 

Котельная № 18 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 

Котельная № 20 3,423 3,423 3,423 3,423 3,423 3,423 3,423 3,423 

Котельная № 22 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 

Котельная АО «КОММАШ»* 12,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ННГУ 1,689 1,689 1,689 1,689 1,689 1,689 1,689 1,689 

Котельная ОАО "АВФ" 10,202 10,202 10,202 10,202 10,202 0,000 0,000 0,000 

Котельная ОАО «ЛегМаш» 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная ООО «Рикор Энер-

го» 
29,027 29,027 29,027 29,027 29,027 0,000 0,000 0,000 

Котельная ООО АПО  

«Автопровод» 
7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 

Котельная АМЗ 25,246 26,271 26,271 26,271 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная АПЗ 0,746 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ж
Э

(К
)О

№
1
1
 Н

. 

Н
о
в
го

р
о
д
 

Котельная В/ч 

17845 
2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 

Котельная В/ч 

55246 
0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 

Котельная ОАО «Темп-Авиа» 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 

 

*вывод котельной АО «КОММАШ» из эксплуатации с 01 мая 2017 г. приостановлен по требованию органа местного самоуправления на отопительные 

периоды 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг. 
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Таблица 1.11. Перспективные объемы потребления тепловой энергии, Гкал 

Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

О
О

О
 «

О
Р

К
»

 
Котельная №1 13474,6 13474,6 13474,6 13474,6 7699,8 0,0 0,0 0,0 

Котельная №2 13342,6 13122,8 13122,8 13122,8 7498,7 0,0 0,0 0,0 

Котельная №3 15717,2 15717,2 15717,2 15717,2 8981,3 0,0 0,0 0,0 

Котельная №4 3874,7 3874,7 3874,7 3874,7 3874,7 3874,7 3874,7 3874,7 

Котельная №5 14368,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная №6 2439,9 1394,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная №8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная №10 3906,3 3906,3 3906,3 2232,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная №11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная №12 2747,5 2747,5 2747,5 2747,5 2747,5 2747,5 2747,5 2747,5 

Котельная №13 17804,0 17804,0 17804,0 17804,0 17804,0 17804,0 17804,0 17804,0 

Котельная №14 48578,5 48201,0 48201, 48201, 43042,9 39174,4 39174,4 39174,4 

Котельная №15 97373,9 117904,7 118945,2 118945,2 118945,2 118945,2 118945,2 118945,2 

Котельная №16 352,3 352,3 352,3 352,3 352,3 352,3 352,3 352,3 

Котельная №19 4434,1 4434,1 4434,1 4434,1 4434,1 4434,1 4434,1 4434,1 

Котельная №23 2093,1 2093,1 2093,1 2093,1 2093,1 2093,1 2093,1 2093,1 

Котельная №24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная №25 5298,6 5298,6 5298,6 5298,6 5298,6 5298,6 5298,6 5298,6 

Котельная №26 9776,1 9776,1 9776,1 5586,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная №27 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 

Котельная №28 482,5 482,5 482,5 482,5 482,5 482,5 482,5 482,5 

Котельная №29 15084,4 15084,4 15084,4 15084,4 15084,4 15084,4 15084,4 15084,4 

Котельная №30 11183,4 11183,4 11183,4 11183,4 11183,4 11183,4 11183,4 11183,4 

Котельная №31 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 

Котельная №32 1580,4 1580,4 1580,4 903,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная №33 2417,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная №34 5137,1 5137,1 5137,1 5137,1 5137,1 5137,1 5137,1 5137,1 

Котельная №35 1623,6 927,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная  БМК №6 0,0 1045,7 2439,9 2439,9 2439,9 2439,9 2439,9 2439,9 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная  БМК 

№10 
0,0 0,0 0,0 2232,8 5209,9 5209,9 5209,9 5209,9 

Котельная  БМК 

№26 
0,0 0,0 0,0 4189,8 9776,1 9776,1 9776,1 9776,1 

Котельная  БМК 

№32 
0,0 0,0 0,0 677,3 1580,4 1580,4 1580,4 1580,4 

Котельная  БМК 

№35 
0,0 695,8 1623,6 1623,6 1623,6 1623,6 1623,6 1623,6 

Котельная пр. Ле-

нина 
0,0 0,0 0,0 0,0 22003,2 51340,8 51340,8 51340,8 

Котельная БМК 

«Вокзальная» вме-

сто котельной 

«КОММАШ» 

1714,3 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

Котельная БМК 

«Пландина» вместо 

ЦТП-3 

3863,7 9015,2 9015,2 9015,2 9015,2 9015,2 9015,2 9015,2 

Котельная БМК 

«Березина» вместо 

котельной «АВФ» 

0,0 0,0 0,0 0,0 1828,7 4266,9 4266,9 4266,9 

Котельная КК «Моло-

дежный» вместо ко-

тельной «АМЗ» 

0,0 0,0 0,0 29263,3 68281,1 68281,1 68281,1 68281,1 

Котельная КК «По-

беды» вместо ко-

тельной «Рикор 

Энерго» 

0,0 0,0 0,0 0,0 18688,5 43606,6 43606,6 43606,6 

А
О

 «
Т

еп
л
о
-

эн
ер

го
»

 

Котельная № 9 1008,0 1008,0 1008,0 1008,0 1008,0 1008,0 1008,0 1008,0 

Котельная № 17 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Котельная № 18 1094,0 1094,0 1094,0 1094,0 1094,0 1094,0 1094,0 1094,0 

Котельная № 20 10279,0 10279,0 10279,0 10279,0 10279,0 10279,0 10279,0 10279,0 

Котельная № 22 21242,0 21242,0 21242,0 21242,0 21242,0 21242,0 21242,0 21242,0 

Котельная АО «КОММАШ»* 18351,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная ННГУ 3965,8 3965,8 3965,8 3965,8 3965,8 3965,8 3965,8 3965,8 

Котельная ОАО "АВФ" 15684,5 15684,5 15684,5 15684,5 8962,6 0,0 0,0 0,0 

Котельная ОАО «ЛегМаш» 3438,6 3438,6 3438,6 3438,6 3438,6 3438,6 3438,6 3438,6 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная ООО «Рикор Энер-

го» 
73335,2 73335,2 73335,2 72927,6 54485,3 30620,3 30620,3 30620,3 

Котельная ООО АПО  

«Автопровод» 
6625,4 6625,4 6625,4 6625,4 6625,4 6625,4 6625,4 6625,4 

Котельная АМЗ 270426,8 271949,6 271949,6 242686,3 203668,5 203668,5 203668,5 203668,5 

Котельная АПЗ 2966,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ж
Э

(К
)О

№
1
1
 Н

. 

Н
о
в
го

р
о
д
 

Котельная В/ч 

17845 
9792,0 9792,0 9792,0 9792,0 9792,0 9792,0 9792,0 9792,0 

Котельная В/ч 

55246 
2272,5 2272,5 2272,5 2272,5 2272,5 2272,5 2272,5 2272,5 

Котельная ОАО «Темп-Авиа» 11081,3 11081,3 11081,3 11081,3 11081,3 11081,3 11081,3 11081,3 

 

*вывод котельной АО «КОММАШ» из эксплуатации с 01 мая 2017 г. приостановлен по требованию органа местного самоуправления на отопительные 

периоды 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг. 
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1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными 

в производственных зонах 

Приросты объемов потребления тепловой энергии в производственных зонах (собствен-

ных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих резервов тепловой мощ-

ности собственных источников тепловой энергии предприятий. Изменение производственных 

зон, а также их перепрофилирование на расчетный период до 2030 года не предусматривается. 
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2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения  

В связи с тем, что присоединение новых потребителей к системам централизованного 

теплоснабжения на протяжении расчетного срока не предполагается, расчет радиуса эффектив-

ного теплоснабжения не производится. 

2.2. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения 

и источников тепловой энергии 

Существующие технологические зоны действия котельных представлены в разделе 1.4 

Книги 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. На период до 2030 года про-

гнозируется изменение зон действия котельных №№1, 2, 3, 5, 10, 14, 15, 22, 26, 32, 33, ОАО 

«АПЗ», АО «КОММАШ», ОАО «АВФ», ОАО «АМЗ» и ООО «Рикор Энерго». 

Перспективная зона действия БМК №32, строящейся взамен котельной №32, представ-

лена на рисунках 2.1.  

Технологическая зона действия котельной АО «КОММАШ» разделяется на две части, 

теплоснабжение которых будет происходить от двух новых котельных БМК «Вокзальная» (КУ 

расположена по адресу: ул. 3-я Вокзальная д. 6) и БМК «Пландина» (КУ расположена по адре-

су: ул. Пландина д. 12-В). Перспективная зона действия БМК «Вокзальная» и БМК «Пландина» 

представлены на рисунках 2.2 и 2.3 соответственно. ЦТП №3 выводится из эксплуатации. 

Перспективная зона действия БМК «Березина» по ул. Березина д. 16/5 представлена на 

рисунке 2.4. 

Перспективная зона действия новой КК «Молодёжный» представлена на рисунке 2.5 и 

включает потребителей котельной ОАО «АМЗ». ЦТП №4 выводится из эксплуатации.  

Перспективная зона действия БМК №26, строящейся взамен котельной №26, представ-

лена на рисунках 2.6. 

Перспективная зона действия новой котельной «Проспект Ленина» представлена на ри-

сунке 2.7. Зона действия котельной включает в себя зоны действия выводящихся из эксплуата-

ции котельных №№ 1, 2, 3, а также часть потребителей от котельной №14. 

Перспективная зона действия котельной БМК №10 представлена на рисунке 2.8. Зона 

действия БМК №10 включает в себя зону действия котельной №10 и нового потребителя ОАО 

«Ростелеком». Котельная №10 выводится из эксплуатации. 

Перспективная зона действия КК «Победы» по ул. Победы д. 5-Б, строящейся взамен за-

водской котельной ООО «Рикор Энерго», представлена на рисунках 2.9. 
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Перспективная зона действия котельной №15 представлена на рисунке 2.10. Изменение 

зоны действия связано с переключением потребителей котельных №№ 5, 33, ОАО «АПЗ» на 

котельную №15. 

Перспективная зона действия котельной №14 представлена на рисунке 2.12. Изменение 

зоны действия связано с переключением нагрузки, в размере 3,543 Гкал/ч, с котельной №14 на 

котельную «Проспект Ленина». 
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Рисунок 2.1. Зона действия котельной БМК №32 
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Рисунок 2.2. Зоны действия котельной БМК «Вокзальная» 



42 

 

Рисунок 2.3. Зона действия БМК «Пландина»
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Рисунок 2.4. Зоны действия БМК «Березина»
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Рисунок 2.5. Зоны действия КК «Молодёжный»
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Рисунок 2.6. Зоны действия котельной БМК №26 
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Рисунок 2.7. Зона действия котельной «Проспект Ленина»
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Рисунок 2.8. Зона действия котельной БМК №10
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Рисунок 2.9. Зона действия котельной КК «Победы»
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Рисунок 2.10. Зона действия котельной №15  



 

50 

 
Рисунок 2.11. Зона действия котельной №14 



 

51 

2.3. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источ-

ников тепловой энергии 

На территориях ГО г. Арзамас, не охваченных зонами действия источников централизо-

ванного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения. В зонах 

действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи печного 

отопления и в некоторых случаях - электроснабжения и индивидуальных котлов на газообраз-

ном топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением от-

сутствует. 

В период действия схемы теплоснабжения обеспечение тепловой энергией перспектив-

ной жилой застройки планируется от индивидуальных источников. 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в пер-

спективных зонах действия источников тепловой энергии 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой 

нагрузки на территории г. Арзамаса на расчетный срок до 2030 года, составленные с учетом 

мероприятий по источникам и тепловым сетям, описанных в разделах 4 и 5, представлены в 

таблице 2.1. 
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Таблица 2.1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельных г. Арзамас 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Котельная № 1, ул. Севастопольская, д. 3Б   

Установленная мощность Гкал/час 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 5,738 5,738 5,738 5,738 5,738 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час -1,029 -1,029 -1,029 -1,029 -1,029 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 2, ул. 2-ой Полевой проезд, д. 14 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 6,460 6,460 6,460 6,460 6,460 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 6,389 6,389 6,389 6,389 6,389 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,657 0,638 0,638 0,638 0,638 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 5,752 5,588 5,588 5,588 5,588 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час -0,020 0,163 0,163 0,163 0,163 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 3, ул. Мира, д. 12-А 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 5,690 5,690 5,690 5,690 5,690 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 5,632 5,632 5,632 5,632 5,632 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 6,693 6,693 6,693 6,693 6,693 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час -1,546 -1,546 -1,546 -1,546 -1,546 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 4, ул. Красной Милиции, д.7 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 2,700 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Располагаемая мощность Гкал/час 2,130 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Собственные нужды Гкал/час 0,033 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 2,097 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,254 -0,138 -0,138 -0,138 -0,138 -0,138 -0,138 -0,138 -0,138 
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Котельная № 5, ул. Калинина, д. 43/1 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 9,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 7,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 7,714 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,311 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 8,745 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час -1,342 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 6, пл. Соборная, д. 13-Б 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 2,100 2,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 1,950 1,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,032 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,918 1,918 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,139 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,039 1,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,740 0,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 8, ул. Кирова, д. 56-Б 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 10, ул. Молокозаводская, д. 76-В 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 2,600 2,600 2,600 2,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 2,340 2,340 2,340 2,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,061 0,061 0,061 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 2,279 2,279 2,279 2,279 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,075 0,075 0,075 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,572 1,572 1,572 1,572 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,632 0,632 0,632 0,632 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Котельная № 11, ул. Свободы, д. 28/1 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 12, ул. Урицкого, д. 16-А 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 2,100 2,100 2,100 2,100 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Располагаемая мощность Гкал/час 1,770 1,770 1,770 1,770 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Собственные нужды Гкал/час 0,021 0,021 0,021 0,021 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,749 1,749 1,749 1,749 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,370 0,370 0,370 0,370 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 

Котельная № 13, ул. Калинина, д. 19-А 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 9,900 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 

Располагаемая мощность Гкал/час 6,530 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 

Собственные нужды Гкал/час 0,120 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 6,410 9,413 9,413 9,413 9,413 9,413 9,413 9,413 9,413 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час -1,110 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 

Котельная № 14, ул. Парковая, д. 16/2 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 26,800 23,220 23,220 23,220 23,220 23,220 23,220 23,220 23,220 

Располагаемая мощность Гкал/час 25,460 22,756 22,756 22,756 22,756 22,756 22,756 22,756 22,756 

Собственные нужды Гкал/час 0,340 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 25,120 22,580 22,580 22,580 22,580 22,580 22,580 22,580 22,580 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,919 0,919 0,919 0,919 0,919 0,764 0,764 0,764 0,764 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 17,875 17,594 17,594 17,594 17,594 14,479 14,479 14,479 14,479 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 6,326 4,067 4,067 4,067 4,067 7,337 7,337 7,337 7,337 
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Котельная № 15, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4-А 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 

Располагаемая мощность Гкал/час 51,550 51,550 51,550 51,550 51,550 51,550 51,550 51,550 51,550 

Собственные нужды Гкал/час 0,756 0,756 0,776 0,776 0,776 0,776 0,776 0,776 0,776 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 50,794 50,794 50,774 50,774 50,774 50,774 50,774 50,774 50,774 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 2,961 3,307 3,307 3,307 3,307 3,307 3,307 3,307 3,307 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 29,323 40,322 40,761 40,761 40,761 40,761 40,761 40,761 40,761 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 18,510 7,165 6,726 6,726 6,726 6,726 6,726 6,726 6,726 

Котельная № 16, ул. Красноармейская, д. 2 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,700 0,700 0,700 0,700 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,336 0,336 0,336 0,336 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 

Собственные нужды Гкал/час 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,306 0,306 0,306 0,306 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,115 0,115 0,115 0,115 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 

Котельная № 19, ул. Молокозаводская, 43-А 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 4,400 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 

Располагаемая мощность Гкал/час 3,872 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 

Собственные нужды Гкал/час 0,303 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 3,569 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 1,617 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 

Котельная № 23, ул. Заклубная, д. 6А 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 1,900 1,900 1,900 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Располагаемая мощность Гкал/час 1,570 1,570 1,570 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 

Собственные нужды Гкал/час 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,552 1,552 1,552 1,564 1,564 1,564 1,564 1,564 1,564 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,614 0,614 0,614 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 
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Котельная № 24, ул. Ленина, 110 Г 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 25, Пос. Высокая гора 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 2,800 2,800 2,800 2,800 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 

Располагаемая мощность Гкал/час 1,960 1,960 1,960 1,960 3,165 3,165 3,165 3,165 3,165 

Собственные нужды Гкал/час 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,898 1,898 1,898 1,898 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 2,256 2,256 2,256 2,256 2,256 2,256 2,256 2,256 2,256 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час -0,485 -0,485 -0,485 -0,485 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 

Котельная № 26, ул. Володарского, 83 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 6,900 6,900 6,900 6,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 6,130 6,130 6,130 6,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,245 0,245 0,245 0,245 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 5,885 5,885 5,885 5,885 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,857 0,857 0,857 0,857 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 3,586 3,586 3,586 3,586 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 1,442 1,442 1,442 1,442 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 27, ул. Березина, 60 А 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 

Собственные нужды Гкал/час 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,641 0,641 0,641 0,641 0,641 0,641 0,641 0,641 0,641 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 
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Котельная № 28, ул. Красный путь, 46А 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,270 0,270 0,270 0,270 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 

Собственные нужды Гкал/час 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,260 0,260 0,260 0,260 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,051 0,051 0,051 0,051 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 

Котельная № 29, ул. Чехова, 37 А 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 12,450 12,450 12,450 12,450 12,450 12,450 12,450 12,450 12,450 

Располагаемая мощность Гкал/час 10,570 10,570 10,570 10,570 10,570 10,570 10,570 10,570 10,570 

Собственные нужды Гкал/час 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 10,508 10,508 10,508 10,508 10,508 10,508 10,508 10,508 10,508 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 4,721 4,721 4,721 4,721 4,721 4,721 4,721 4,721 4,721 

Котельная № 30, ул. Мира, д. 1 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 6,000 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 

Располагаемая мощность Гкал/час 5,910 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 

Собственные нужды Гкал/час 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 5,865 5,855 5,855 5,855 5,855 5,855 5,855 5,855 5,855 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 1,129 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 

Котельная № 31, ул. Лесная, д. 19 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Собственные нужды Гкал/час 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 
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Котельная № 32, пл. Гагарина, 15 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,940 0,940 0,940 0,940 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,016 0,016 0,016 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,924 0,924 0,924 0,924 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,187 0,187 0,187 0,187 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,673 0,673 0,673 0,673 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,064 0,064 0,064 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 33, ул. Калинина, 32 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 4,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,466 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 3,929 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,508 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 2,344 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 34, ул. Красный путь, 28Г 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 4,300 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 

Располагаемая мощность Гкал/час 2,790 2,769 2,769 2,769 2,769 2,769 2,769 2,769 2,769 

Собственные нужды Гкал/час 0,042 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 2,748 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,640 0,621 0,621 0,621 0,621 0,621 0,621 0,621 0,621 

Котельная № 35, Р-н Сортировки, д. 213Д  

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,690 0,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,025 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,665 0,665 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,079 0,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,640 0,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час -0,054 -0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Котельная БМК №6, пл. Соборная, д. 13-Б 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,000 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,000 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Собственные нужды Гкал/час 0,000 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,000 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,000 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,000 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,000 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 

Котельная БМК №10, ул. Молокозаводская, д. 76-В 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 1,978 1,978 1,978 1,978 1,978 1,978 

Собственные нужды Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,000 0,000 0,000 1,961 1,961 1,961 1,961 1,961 1,961 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,000 0,000 0,000 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,000 0,000 0,000 -0,049 -0,049 -0,049 -0,049 -0,049 -0,049 

Котельная БМК №26, ул. Вахтерова, д. 18-Г 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 4,747 4,747 4,747 4,747 4,747 4,747 

Собственные нужды Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,000 0,000 0,000 4,705 4,705 4,705 4,705 4,705 4,705 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,857 0,857 0,857 0,857 0,857 0,857 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,000 0,000 0,000 3,586 3,586 3,586 3,586 3,586 3,586 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 

Котельная БМК №32, пл. Гагарина15-Б 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,791 0,791 0,791 0,791 0,791 0,791 

Собственные нужды Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 
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Котельная БМК №35, Р-н Сортировки, д. 213Д 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,000 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,000 0,843 0,843 0,843 0,843 0,843 0,843 0,843 0,843 

Собственные нужды Гкал/час 0,000 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,000 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,000 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,000 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,000 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 

Котельная «Проспект Ленина», пр-т Ленина, рядом с д. 137 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 23,736 23,736 23,736 23,736 23,736 

Собственные нужды Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 23,507 23,507 23,507 23,507 23,507 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 1,815 1,815 1,815 1,815 1,815 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 21,134 21,134 21,134 21,134 21,134 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,558 0,558 0,558 0,558 0,558 

Котельная БМК «Вокзальная» вместо котельной «КОММАШ», ул. 3-я Вокзальная, д. 6 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 

Располагаемая мощность Гкал/час 2,021 2,021 2,021 2,021 2,021 2,021 2,021 2,021 2,021 

Собственные нужды Гкал/час 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,992 1,992 1,992 1,992 1,992 1,992 1,992 1,992 1,992 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 

Котельная БМК «Пландина» вместо ЦТП-3, ул. Пландина, д. 12-В 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 

Располагаемая мощность Гкал/час 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 

Собственные нужды Гкал/час 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 3,203 3,203 3,203 3,203 3,203 3,203 3,203 3,203 3,203 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 
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Котельная БМК «Березина» вместо котельной «АВФ», ул. Березина, д. 16/5 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 

Собственные нужды Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 

Котельная КК «Молодёжный» вместо котельной «АМЗ»  пр. Молодежный, д. 10 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 35,604 35,604 35,604 35,604 35,604 35,604 

Собственные нужды Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,000 0,000 0,000 35,290 35,290 35,290 35,290 35,290 35,290 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,927 0,927 0,927 0,927 0,927 0,927 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,000 0,000 0,000 26,271 26,271 26,271 26,271 26,271 26,271 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,000 0,000 0,000 8,092 8,092 8,092 8,092 8,092 8,092 

Котельная БМК «Победы» вместо котельной «Рикор Энерго», ул. Победы, д. 5-Б 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 20,640 20,640 20,640 20,640 20,640 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 19,402 19,402 19,402 19,402 19,402 

Собственные нужды Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 19,215 19,215 19,215 19,215 19,215 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 15,340 15,340 15,340 15,340 15,340 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 

Котельная АО «КОММАШ»* 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 14,860 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 14,860 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,405 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 14,455 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,834 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 12,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 1,510 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Котельная ННГУ 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 

Располагаемая мощность Гкал/час 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 

Собственные нужды Гкал/час 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 2,582 2,582 2,582 2,582 2,582 2,582 2,582 2,582 2,582 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,134 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,689 1,689 1,689 1,689 1,689 1,689 1,689 1,689 1,689 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,759 0,721 0,721 0,721 0,721 0,721 0,721 0,721 0,721 

Котельная ОАО «Арзамасская войлочная фабрика» 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 18,915 18,915 18,915 18,915 18,915 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,790 0,790 0,790 0,790 0,790 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 10,202 10,202 10,202 10,202 10,202 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 7,923 7,923 7,923 7,923 7,923 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ОАО «ЛегМаш» 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 

Располагаемая мощность Гкал/час 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 

Собственные нужды Гкал/час 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 

Котельная ООО «Рикор Энерго» 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,940 0,940 0,940 0,940 0,940 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 57,060 57,060 57,060 57,060 57,060 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 2,261 2,261 2,261 2,261 2,261 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 29,027 29,027 29,027 29,027 29,027 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 25,772 25,772 25,772 25,772 25,772 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Котельная ООО Арзамасскаое ПО «Автопровод» 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 

Располагаемая мощность Гкал/час 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 

Собственные нужды Гкал/час 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 4,860 4,860 4,860 4,860 4,860 4,860 4,860 4,860 4,860 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час -2,641 -2,641 -2,641 -2,641 -2,641 -2,641 -2,641 -2,641 -2,641 

Котельная №79 (в/ч 17845) 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 

Располагаемая мощность Гкал/час 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 

Собственные нужды Гкал/час 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час -0,565 -0,565 -0,565 -0,565 -0,565 -0,565 -0,565 -0,565 -0,565 

Котельная № 65 (в/ч 55246) 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 

Располагаемая мощность Гкал/час 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 

Собственные нужды Гкал/час 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,902 1,902 1,902 1,902 1,902 1,902 1,902 1,902 1,902 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,108 0,108 0,108 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 1,108 1,108 1,108 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 

Котельная ОАО «АМЗ» 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 110,000 110,000 110,000 110,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая мощность Гкал/час 110,000 110,000 110,000 110,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды Гкал/час 0,98 0,98 0,98 0,98 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 109,02 109,02 109,02 109,02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 2,070 2,070 2,070 2,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 25,246 25,246 25,246 25,246 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 81,704 81,704 81,704 81,704 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Котельная № 9, 3-й переулок Павлова, д. 28 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Собственные нужды Гкал/час 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 

Котельная № 17, ул. Ленина, д. 46-А 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 

Собственные нужды Гкал/час 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Котельная № 18, м-н «Кирилловский», 12-я линия, д. 11 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 

Собственные нужды Гкал/час 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

Котельная № 20, ул. Казанская, 4-Г 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 

Располагаемая мощность Гкал/час 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 

Собственные нужды Гкал/час 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 3,423 3,423 3,423 3,423 3,423 3,423 3,423 3,423 3,423 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 
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Котельная № 22, ул. Калинина, д. 8-А 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 2028–2030 г. 

Установленная мощность Гкал/час 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 

Располагаемая мощность Гкал/час 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 

Собственные нужды Гкал/час 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 13,008 13,008 13,008 13,008 13,008 13,008 13,008 13,008 13,008 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 

Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») Гкал/час 5,407 5,407 5,407 5,407 5,407 5,407 5,407 5,407 5,407 

 

*вывод котельной АО «КОММАШ» из эксплуатации с 01 мая 2017 г. приостановлен по требованию органа местного самоуправления на отопительные 

периоды 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг. 
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На настоящий момент большинство источников тепловой энергии на территории 

г. Арзамаса имеют резерв тепловой мощности, на ряде источников наблюдается дефицит теп-

ловой мощности нетто, к таким источникам относятся котельные №№ 1-3, 5, 13, 25, 35. 

На период до 2030 года, после проведения мероприятий, предусмотренных схемой теп-

лоснабжения, на всех источниках наблюдается наличие резерва тепловой мощности.  
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3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для ко-

тельных, расположенных на территории г. Арзамас, представлены в Приложении Б Книги 2 

Обосновывающих материалов. Производительность водоподготовительных установок и расход 

химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку представлены в 

таблицах 3.1 и 3.2 соответственно. 
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Таблица 3.1. Производительность водоподготовительных установок, т/ч 

Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 

О
О

О
 «

О
Р

К
»

 
Котельная №1 35,31 35,31 35,31 35,31 35,31 0,00 0,00 0,00 

Котельная №2 35,23 35,23 35,23 35,23 35,23 0,00 0,00 0,00 

Котельная №3 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 0,00 0,00 0,00 

Котельная №4 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 

Котельная №5 35,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №6 15,10 15,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №8 20,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №10 15,03 15,03 15,03 15,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №11 15,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №12 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,26 15,26 15,26 

Котельная №13 25,26 26,17 26,17 26,17 26,17 26,17 26,17 26,17 

Котельная №14 89,15 89,08 89,08 89,08 89,08 87,84 87,84 87,84 

Котельная №15 90,91 45,82 45,82 45,82 45,82 45,82 45,82 45,82 

Котельная №16 10,01 10,01 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 

Котельная №19 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 

Котельная №23 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 

Котельная №24 20,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №25 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 

Котельная №26 35,89 35,89 35,89 35,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №27 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 

Котельная №28 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 

Котельная №29 51,06 51,06 51,06 51,06 51,06 51,06 51,06 51,06 

Котельная №30 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 

Котельная №31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №32 15,06 15,06 15,06 15,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №33 15,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №34 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 

Котельная №35 10,04 10,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная  БМК №6 0,00 0,00 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 

Котельная  БМК 

№10 
0,00 0,00 0,00 0,00 15,18 15,18 15,18 15,18 

Котельная  БМК 

№26 
0,00 0,00 0,00 0,00 35,89 35,89 35,89 35,89 

Котельная  БМК 

№32 
0,00 0,00 0,00 0,00 15,10 15,10 15,10 15,10 

Котельная  БМК 

№35 
0,00 0,00 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 

Котельная пр. Ле-

нина 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,14 53,14 53,14 

Котельная БМК 

«Вокзальная» вме-

сто котельной 

«КОММАШ» 

0,00 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 

Котельная БМК 

«Пландина» вместо 

ЦТП-3 

0,00 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 

Котельная БМК 

«Березина» вместо 

котельной «АВФ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,22 10,22 10,22 

Котельная КК «Моло-

дежный» вместо ко-

тельной «АМЗ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 55,05 55,05 55,05 55,05 

Котельная КК «По-

беды» вместо ко-

тельной «Рикор 

Энерго» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,03 27,03 27,03 

А
О

 «
Т

еп
л
о
-

эн
ер

го
»

 

Котельная № 9 15,01 15,01 15,01 15,01 15,01 15,01 15,01 15,01 

Котельная № 17 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Котельная № 18 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 

Котельная № 20 36,72 36,72 36,52 36,52 36,52 36,52 36,52 36,52 

Котельная № 22 35,34 36,38 36,38 36,38 36,38 36,38 36,38 36,38 

Котельная АО «КОММАШ»* 20,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная ННГУ 25,10 25,10 25,10 25,10 25,10 25,10 25,10 25,10 

Котельная ОАО "АВФ" 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 0,00 0,00 0,00 

Котельная ОАО «ЛегМаш» 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 

Котельная ООО «Рикор Энер-

го» 
80,38 80,38 80,38 80,38 80,23 0,00 0,00 0,00 

Котельная ООО АПО  

«Автопровод» 
20,19 20,19 20,19 20,19 20,19 20,19 20,19 20,19 

Котельная АМЗ 99,94 99,94 99,94 99,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная АПЗ 57,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ж
Э

(К
)О

№
1
1
 Н

. 

Н
о
в
го

р
о
д
 

Котельная В/ч 

17845 
10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 

Котельная В/ч 

55246 
10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 

Котельная ОАО «Темп-Авиа» 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 

 

*вывод котельной АО «КОММАШ» из эксплуатации с 01 мая 2017 г. приостановлен по требованию органа местного самоуправления на отопительные 

периоды 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг. 
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Таблица 3.2. Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку, т/ч 

Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 

О
О

О
 «

О
Р

К
»

 
Котельная №1 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 0,00 0,00 0,00 

Котельная №2 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 0,00 0,00 0,00 

Котельная №3 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 0,00 0,00 0,00 

Котельная №4 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Котельная №5 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №6 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №8 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №10 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №11 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №12 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,60 0,60 0,60 

Котельная №13 2,10 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 

Котельная №14 11,07 11,06 11,06 11,06 11,06 10,91 10,91 10,91 

Котельная №15 47,25 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 

Котельная №16 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Котельная №19 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Котельная №23 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Котельная №24 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №25 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Котельная №26 2,51 2,51 2,51 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №27 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Котельная №28 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Котельная №29 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 

Котельная №30 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Котельная №31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №32 0,27 0,27 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №33 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №34 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Котельная №35 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная БМК №6 0,00 0,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 

Котельная  БМК 

№10 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,31 0,31 0,31 

Котельная  БМК 

№26 
0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 2,51 2,51 2,51 

Котельная  БМК 

№32 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 

Котельная  БМК 

№35 
0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Котельная пр. Ле-

нина 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21 6,21 6,21 

Котельная БМК 

«Вокзальная» вме-

сто котельной 

«КОММАШ» 

0,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Котельная БМК 

«Пландина» вместо 

ЦТП-3 

0,00 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Котельная БМК 

«Березина» вместо 

котельной «АВФ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0,28 

Котельная КК «Моло-

дежный» вместо ко-

тельной «АМЗ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 17,79 17,79 17,79 17,79 

Котельная КК «По-

беды» вместо ко-

тельной «Рикор 

Энерго» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,84 4,84 4,84 

А
О

 «
Т

еп
л
о
-

эн
ер

го
»

 

Котельная № 9 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Котельная № 17 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Котельная № 18 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Котельная № 20 4,59 4,59 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 

Котельная № 22 2,68 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 

Котельная АО «КОММАШ»* 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная ННГУ 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Котельная ОАО "АВФ" 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,00 0,00 0,00 

Котельная ОАО «ЛегМаш» 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 



 

73 

Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 

Котельная ООО «Рикор Энер-

го» 
10,91 10,91 10,91 10,91 10,85 0,00 0,00 0,00 

Котельная ООО АПО  

«Автопровод» 
1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

Котельная АМЗ 29,48 29,48 29,48 29,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная АПЗ 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ж
Э

(К
)О

№
1
1
 Н

. 

Н
о
в
го

р
о
д
 

Котельная В/ч 

17845 
0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Котельная В/ч 

55246 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Котельная ОАО «Темп-Авиа» 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

 

*вывод котельной АО «КОММАШ» из эксплуатации с 01 мая 2017 г. приостановлен по требованию органа местного самоуправления на отопительные 

периоды 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг. 

 

 

 



 

74 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕП-

ЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии 

На период действия схемы до 2030 г. планируется строительство новых блочно-

модульных и каркасных котельных (БМК и КК) взамен старых неэффективных. 

Зона действия котельной АО «КОММАШ» разделяется на две части, теплоснабжение 

которых будет происходить от двух новых блочно-модульных котельных БМК «Вокзальная» 

в районе ул. 3-я Вокзальная д. 6 (потребители по адресам: ул. 3-я Вокзальная,1-я Вокзальная, 

ул. Станционная, пер. Школьный) и БМК «Пландина» в районе ул. Пландина д. 12-В, на кото-

рую будут переключены нагрузки ЦТП №3 и жилого дома, расположенного по адресу: ул. 

Пландина, 21/1 (от котельной №14). 

Нагрузка котельной ОАО «АМЗ» переключается на новую блочно-модульную котель-

ную БМК «Молодёжный», расположенную в районе пер. Молодежный д. 10.  

Котельная №6: Строительство новой блочно-модульной котельной БМК №6 мощно-

стью 2,0 МВт рядом с существующим источником теплоснабжения. Существующие тепловые 

сети от котельной №6 подключаются к новой БМК №6. Зона действия источника теплоснабже-

ния остается без изменения. Котельная №6 подлежит выводу из эксплуатации. 

Котельная №10: Строительство новой блочно-модульной котельной БМК №10 рядом с 

существующим источником теплоснабжения. Существующие тепловые сети от котельной №10 

подключаются к новой БМК №10. С котельной ООО «Рикор Энерго» нагрузка ОАО «Ростеле-

ком» в размере 0,407 Гкал/ч переключается на БМК №10. 

Котельная №26: Строительство новой блочно-модульной котельной БМК №26 за тер-

риторией завода «Импульс». Существующие тепловые сети от котельной №26 подключаются к 

новой БМК №26. Зона действия источника теплоснабжения остается без изменения. Котельная 

№26, расположенная по адресу: ул. Володарского, 83, выводится из эксплуатации. 

Котельная №32: Строительство новой блочно-модульной котельной БМК №32. Суще-

ствующие тепловые сети от котельной №32 подключаются к новой БМК №32. Зона действия 

источника теплоснабжения остается без изменения. Котельная №32, расположенная по адресу: 

ул. Гагарина, 15, выводится из эксплуатации. 

Котельная №35: Строительство новой блочно-модульной котельной БМК №35 мощно-

стью 1,0 МВт рядом с существующим источником теплоснабжения. Существующие тепловые 

сети от котельной №35 подключаются к новой БМК №35. Зона действия источника теплоснаб-

жения остается без изменения. 

Котельная пр. Ленина: Строительство новой котельной мощностью 30,0 МВт по адресу: 

пр. Ленина, рядом с д. 137.  К новой котельной подключаются нагрузки котельных №№1, 2, 3 и 
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части потребителей с котельной №14. Зоны действия указанных выше источников теплоснабжения 

объединяются. Котельные №№ 1, 2, 3 подлежат выводу из эксплуатации. 

Котельная ул. Победы: Строительство новой котельной мощностью 24,0 МВт по адресу: 

ул. Победы д. 5-А. К новой котельной подключается нагрузка жилого фонда котельной ООО «Ри-

кор Энерго». Зона влияния заводской котельной ООО «Рикор Энерго» остается на предприятие 

ОАО «Рикор Электроникс». 

Котельная ул. Березина: Строительство новой котельной мощностью 2,5 МВт по адресу: 

ул. Березина д. 16/5. К новой котельной подключаются потребители от котельной ОАО "Арзамас-

ская войлочная фабрика". 

 

Перечень мероприятий по новому строительству источников тепловой энергии на терри-

тории г. Арзамаса представлен в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1. Мероприятия по строительству новых котельных 

Ресурсоснабжающая 

организация 
Мероприятие 

Мощность 

источника, 

Гкал/ч 

Год проведения Примечание 

ООО «ОРК» 

Строительство БМК 

«Вокзальная» 
2,15 2020 

Строительство БМК мощностью 2,5 МВт. К новой БМК подключается 

часть потребителей от котельной АО «КОММАШ».  

Строительство БМК  

«Пландина» 
3,44 2020 

Строительство БМК мощностью 4,0 МВт. К новой БМК подключают-

ся потребители от ЦТП №3 и жилой дом, расположенный по адресу: 

ул. Пландина, 21/1 (от котельной №14). ЦТП №3 выводится из экс-

плуатации. 

Строительство БМК №6 1,72 2021 

Строительство БМК мощностью 2,0 МВт. Переключение потребите-

лей от котельной №6 на новую БМК, с последующим выводом ко-

тельной №6 из эксплуатации. 

Строительство БМК № 35 0,86 2021 

Строительство БМК мощностью 1,0 МВт. Переключение нагрузки от 

котельной №35 на новую БМК, с последующим выводом котельной 

№35 из эксплуатации. 

Строительство БМК №10 2,15 2023 

Строительство БМК мощностью 2,5 МВт. Переключение потребите-

лей от котельной №10 и потребителя ОАО «Ростелеком» от котельной 

ООО «Рикор Энерго» на новую БМК, с последующим выводом ко-

тельной №10 из эксплуатации. 

Строительство БМК №26 5,16 2023 

Строительство БМК мощностью 6,0 МВт. Переключение потребите-

лей от котельной №26 на новую БМК, с последующим выводом ко-

тельной №26 из эксплуатации.  

Строительство БМК №32 0,86 2023 

Строительство БМК мощностью 1,0 МВт. Переключение потребите-

лей от котельной №32 на новую БМК, с последующим выводом ко-

тельной №32 из эксплуатации. 

Строительство КК  

«Молодежный» 
38,70 2023 

Строительство КК мощностью 45,0 МВт. К новой КК подключаются 

потребители от котельной ОАО «АМЗ». 

Строительство БМК «Березина» 2,15 2024 
Строительство БМК мощностью 2,5 МВт. К новой БМК подключают-

ся потребители от котельной ОАО «АВФ». 

Строительство КК «Победы» 20,64 2024 
Строительство КК мощностью 24,0 МВт. К новой КК подключаются 

потребители от котельной ООО «Рикор Энерго». 

Строительство  

Котельной пр. Ленина 
25,8 2024 

Строительство котельной мощностью 30,0  МВт. Переключение по-

требителей от котельных №1, №2, №3, с последующим выводом соот-

ветствующих котельных из эксплуатации, а также часть потребителей  

котельной №14 переключается на новую котельную. 
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4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии 

В связи с превышением нормативного срока эксплуатации основного оборудования, 

установленного на котельных, функционирующих на территории г. Арзамаса, планируется ре-

конструкция ряда источников.  

Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии на территории г. 

Арзамаса представлен в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2. Мероприятия по реконструкции источников 

Ресурсоснабжающая 

организация 
Мероприятие Год проведения Примечание 

ООО «ОРК» 

Реконструкция котельной №15 2020 
Выполнение капитального ремонта конвективной 

части котлов ПТВМ – 30 и ремонт дымовой трубы 

Реконструкция котельной №27 2020 

Замена 2-х существующих горелок и установка 

оборудования для вывода сигнала на диспетчерский 

пульт. 

Реконструкция котельной №13 2021 

Полный демонтаж существующего оборудования и 

внутри существующего здания устанавливается 

новое автоматизированное оборудование. Мощ-

ность котельной после реконструкции 12,0 МВт. 

Реконструкция котельной №23 2021 

Замена существующих котлов на новые с автомати-

зированными горелками. Выполнение автоматиза-

ции источника теплоснабжения с передачей всех 

данных на диспетчерский пульт. Мощность котель-

ной после реконструкции 2,0 МВт. 

Реконструкция котельной №19 2021 

Замена котлов и газогорелочных устройств, хими-

ческой водоподготовки (ХВП). Производится пол-

ная автоматизация котельной и установка новых 

дымовых труб. Мощность котельной после рекон-

струкции 3,5 МВт. 

Реконструкция котельной №14 2021 

Производится полный демонтаж существующего 

оборудования и внутри существующего здания 

устанавливается новое автоматизированное обору-

дование. Мощность котельной после реконструкции 

27,0 МВт. 

Реконструкция котельной №4 2021 

Полный демонтаж существующего оборудования и 

внутри существующего здания устанавливается 

новое автоматизированное оборудование. Мощ-

ность по отоплению - 2,0 МВт, по ГВС - около 30 

кВт (только на школу). 

Реконструкция котельной №30 2021 

Замена существующих котлов и горелок, устанав-

ливается оборудование для вывода сигнала на дис-

петчерский пульт. Мощность котельной после ре-

конструкции 7,0 МВт. 

Реконструкция котельной №34 2021 

Полная реконструкция котельной внутри суще-

ствующего здания котельной с заменой всего обо-

рудования на автоматизированное. Мощность ко-

тельной после реконструкции 3,5 МВт. 

Реконструкция котельной №12 2024 

Полный демонтаж существующего оборудования и 

внутри существующего здания устанавливается 

новое автоматизированное оборудование. Мощ-
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Ресурсоснабжающая 

организация 
Мероприятие Год проведения Примечание 

ность по отоплению - 2,0 МВт, нагрузка по ГВС 

отсутствует.  

Реконструкция котельной №16 2024 

Полная замена оборудования внутри помещения 

котельной. Мощность котельной после реконструк-

ции 0,5 МВт. 

Реконструкция котельной №25 2024 

Полный демонтаж существующего оборудования и 

внутри существующего здания устанавливается 

новое автоматизированное оборудование. Мощ-

ность по отоплению - 4,0 МВт, нагрузка на ГВС 

отсутствует. 

Реконструкция котельной №28 2024 

Замена 2 существующих горелок и установка обо-

рудования для вывода сигнала на диспетчерский 

пульт. 
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4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой 

энергии 

Помимо реконструкции и нового строительства источников на период до 2030 г. предпо-

лагается также вывод из эксплуатации котельных с переключением потребителей на другие ис-

точники теплоснабжения. Мероприятия по выводу из эксплуатации источников, с переключе-

нием на планируемые к строительству котельные, представлены в п. 4.1.  

Перечень мероприятий по выводу из эксплуатации источников тепловой энергии на тер-

ритории г. Арзамаса представлен в таблице 4.3. 

Таблица 4.3. Мероприятия по выводу котельных из эксплуатации с переключением 

потребителей на другие источники 

Ресурсоснабжающая 

организация 

Наименование 

источника 

Год проведения 

мероприятия 
Мероприятие 

ООО «ОРК» 

Котельная №1 2024 

Вывод котельной из эксплуатации, 

переключение потребителей на ко-

тельную пр. Ленина 

Котельная №2 2024 

Вывод котельной из эксплуатации, 

переключение потребителей на ко-

тельную пр. Ленина 

Котельная №3 2024 

Вывод котельной из эксплуатации, 

переключение потребителей на ко-

тельную пр. Ленина 

Котельная №5 2020 

Вывод котельной из эксплуатации, 

переключение потребителей на ко-

тельную №15 

Котельная №6 2021 

Вывод котельной из эксплуатации, 

переключение потребителей на ко-

тельную БМК №6 

Котельная №8 2020 

Выполнен вывод котельной из экс-

плуатации, переключение потребите-

лей на котельную №13 

Котельная №10 2023 

Вывод котельной из эксплуатации, 

переключение потребителей на ко-

тельную БМК №10 

Котельная №11 2020 

Выполнен вывод котельной из экс-

плуатации, переключение потребите-

лей на котельную ОАО «Темп – 

Авиа» 

Котельная №24 2020 

Выполнен вывод котельной из экс-

плуатации, переключение потребите-

лей на котельную №15 

Котельная №26 2023 

Вывод котельной из эксплуатации, 

переключение потребителей на ко-

тельную БМК №26 

Котельная №32 2023 

Вывод котельной из эксплуатации, 

переключение потребителей на ко-

тельную БМК №32 

Котельная №33 2020 

Вывод котельной из эксплуатации, 

переключение потребителей на ко-

тельную №15 

Котельная №35 2021 

Вывод котельной из эксплуатации, 

переключение потребителей на ко-

тельную БМК №35 
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В 2020 г. от ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» получено предложение о 

прекращении теплоснабжения сторонних потребителей. Данное предложение будет рассмотре-

но в 2022 г. при соблюдении законодательства. 

Сведения о загрузке источников тепловой энергии (подключенной тепловой нагрузке) 

представлены в Разделе 9. 

4.4. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники ком-

бинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматрива-

ется ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую 

можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энер-

гии, что приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию по-

добной установки. Таким образом, строительство источников тепловой энергии с комбиниро-

ванной выработкой тепловой и электрической энергии экономически не обосновано. 

4.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 

для каждого источника тепловой энергии и оценка затрат при 

необходимости его изменения 

Вид системы теплоснабжения и температурные графики отпуска тепловой энергии от 

источников, функционирующих на территории г. Арзамаса представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4. Температурные графики отпуска тепловой энергии 

Наименование источника СЦТ 
Вид системы тепло-

снабжения 
Температурный график 

Котельная №1 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №2 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №3 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №4 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №5 Четырехтрубная СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная №6 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №8 Четырехтрубная СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная №9 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №10 Четырехтрубная СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная №11 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №12 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №13 Четырехтрубная СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная №14 Четырехтрубная СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная №15 

Двухтрубная / Четы-

рехтрубная (после 

ЦТП) 

До ЦТП 105/70ºС, после ЦТП СО 

95/70ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная №16 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №17 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №18 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №19 Четырехтрубная СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная №20 Двухтрубная 95/70ºС, нижняя срезка 65ºС 

Котельная №22 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №23 Четырехтрубная СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная №24 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №25 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №26 Четырехтрубная СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС 
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Наименование источника СЦТ 
Вид системы тепло-

снабжения 
Температурный график 

Котельная №27 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №28 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №29 Четырехтрубная СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная №30 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №31 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №32 Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная №33 Четырехтрубная СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная №34 Четырехтрубная СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная №35 Четырехтрубная СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная ОАО «Арзамасский машинострои-

тельный завод» 

Двухтрубная / Четы-

рехтрубная (после 

ЦТП) 

До ЦТП 105/70ºС, после ЦТП СО 

95/70ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная ОАО «Арзамасский приборострои-

тельный завод» 
Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная ООО «Рикор Энерго» Четырехтрубная СО 130/63ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная АО «КОММАШ» Четырехтрубная СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная ООО АПО «Автопровод» Двухтрубная 90/70ºС 

Котельная ОАО «Темп-Авиа» Четырехтрубная СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная ОАО «Легмаш» Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная ОАО «Арзамасская войлочная фабри-

ка» 
Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная Арз. Ф-л ННГУ отд. СГУ «Арзамас-

ский политехнический колледж им. В.А. Нови-

кова» 

Двухтрубная 95/70ºС 

Котельная в/ч 17845 Четырехтрубная СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС 

Котельная в/ч 55246 Двухтрубная 95/70ºС 

Температурные графики работы существующих источников централизованного тепло-

снабжения были определены на стадии проектирования источников и тепловых сетей. Тепло-

вые сети и теплопотребляющие установки потребителей были спроектированы на данный тем-

пературный график. Гидравлические расчеты показали, что изменения существующих темпера-

турных графиков не требуется. 

4.6. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и пер-

спективного резерва тепловой мощности с предложениями по 

утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 

В схеме теплоснабжения предусмотрен ряд мероприятий таких как: строительство новых 

блочно-модульных и каркасных котельных (БМК и КК) взамен старых неэффективных, рекон-

струкция существующих котельных и вывод из эксплуатации котельных, с переключением по-

требителей на другие источники теплоснабжения. Перспективная установленная мощность ис-

точников тепловой энергии представлена в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5. Установленная мощность источников тепловой энергии на территории г. Арзамаса 

Эксплуатирующая 

организация 
Источник тепловой энергии 

Установленная тепловая мощность источника 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

О
О

О
 «

О
Р

К
»

 

Котельная № 1, ул. Севастополь-

ская, д. 3Б 
6,800 6,800 6,800 6,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 2, ул. 2-ой Полевой 

проезд, д. 14 
7,500 7,500 7,500 7,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 3,  ул. Мира, д. 12-

А 
7,500 7,500 7,500 7,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 4, ул. Красной Ми-

лиции, д.7 
2,700 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Котельная № 5, ул. Калинина, д. 

43/1 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 6, пл. Соборная, д. 

13-Б 
2,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 8,  

ул. Кирова, д. 56-Б 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 10, ул. Молокоза-

водская, д. 76-В 
2,600 2,600 2,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 11, ул. Свободы, д. 

28/1 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 12, ул. Урицкого, д. 

16-А 
2,100 2,100 2,100 2,100 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Котельная № 13, ул. Калинина, д. 

19-А 
9,900 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 

Котельная № 14, ул. Парковая, д. 

16/2 
26,800 23,220 23,220 23,220 23,220 23,220 23,220 23,220 23,220 23,220 23,220 

Котельная № 15, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 4-А 
65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 

Котельная № 16, ул. Красноар-

мейская, д. 2 
0,700 0,700 0,700 0,700 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 

Котельная № 19, ул. Молокоза-

водская, 43-А 
4,400 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 

Котельная № 23, ул. Заклубная, д. 

6А 
1,900 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Котельная № 24, ул. Ленина, 110 

Г 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 25, пос. Высокая 

гора 
2,800 2,800 2,800 2,800 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 

Котельная № 26, ул. Володарско-

го, 83 
6,900 6,900 6,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Эксплуатирующая 

организация 
Источник тепловой энергии 

Установленная тепловая мощность источника 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Котельная № 27, ул. Березина, 60 

А 
0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 

Котельная № 28, ул. Красный 

путь, 46А 
0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 

Котельная № 29, ул. Чехова, 37 А 12,450 12,450 12,450 12,450 12,450 12,450 12,450 12,450 12,450 12,450 12,450 

Котельная № 30, ул. Мира, д. 1 6,000 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 

Котельная № 31, ул. Лесная, д. 19 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Котельная № 32, пл. Гагарина, 15 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 33, ул. Калинина, 

32 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная № 34, ул. Красный 

путь, 28Г 
4,300 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

Котельная № 35, р-н Сортировки, 

д. 213Д 
1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная БМК №6, пл. Собор-

ная, д. 13-Б 
0,000 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Котельная БМК №10, ул. Моло-

козаводская, д. 76-В 
0,000 0,000 0,000 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 

Котельная БМК №26, ул. Вахте-

рова, д. 18-Г 
0,000 0,000 0,000 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Котельная БМК №32, пл. Гагари-

на15-Б 
0,000 0,000 0,000 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 

Котельная БМК №35, Р-н Сорти-

ровки, д. 213Д 
0,000 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 

Котельная «Проспект Ленина», 

пр-т Ленина, рядом с д. 137 
0,000 0,000 0,000 0,000 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 

Котельная БМК «Вокзальная» 

вместо котельной «КОММАШ» 
2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 

Котельная БМК «Пландина» 

вместо ЦТП-3 
3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 

Котельная БМК «Березина» вме-

сто котельной «АВФ» 
0,000 0,000 0,000 0,000 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 

Котельная КК «Молодежный» вме-

сто котельной «АМЗ» 
0,000 0,000 0,000 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 

Котельная КК «Победы» вместо 

котельной «Рикор Энерго» 
0,000 0,000 0,000 0,000 20,640 20,640 20,640 20,640 20,640 20,640 20,640 

АО «Теплоэнерго» 

Котельная № 9 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Котельная № 17 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 

Котельная № 18 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 

Котельная № 20 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 
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Эксплуатирующая 

организация 
Источник тепловой энергии 

Установленная тепловая мощность источника 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Котельная № 22 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 13,410 

Котельная АО «КОММАШ»* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ННГУ 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 

Котельная ОАО «АВФ» 19,500 19,500 19,500 19,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ОАО «ЛегМаш» 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 

Котельная ООО «Рикор Энерго» 58,000 58,000 58,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ООО АПО «Автопровод» 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 

Котельная АМЗ 110,00 110,00 110,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ЖЭ(К)О№11 Н. 

Новгород 

Котельная В/ч 17845 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 

Котельная В/ч 55246 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 

 

*вывод котельной АО «КОММАШ» из эксплуатации с 01 мая 2017 г. приостановлен по требованию органа местного самоуправления на отопительные 

периоды 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг. 
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  

5.1. Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом распола-

гаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии  

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции ЦТП представлен в таблице 

5.1. 

Таблица 5.1. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции ЦТП 

Наименование мероприятия Год проведения 

Реконструкция ЦТП-2 2020 

Реконструкция ЦТП-4а 2020 

Реконструкция ЦТП-5 2020 

Реконструкция ЦТП-27 2020 

Строительство ЦТП «50 лет ВЛКСМ» 2020 

Перечь участков тепловых сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения пере-

распределения тепловой нагрузки между источниками, приведен в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2. Перечь участков сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки 

  между существующими и новыми источниками 

Мероприятие 
Год про-

ведения 

отопление ГВС 

Длина 

трассы, м 

Диаметр, 

мм 
Участок Вид прокладки 

Длина 

трассы, м 

Диаметр, 

мм 
Участок 

Вид 

прокладки 

1. Строительство БМК 

«Вокзальная» вместо ко-

тельной АО «КОММАШ». 

2020 90 150 

от БМК до  

действующей 

тепловой сети 

Подземная  

бесканальная 
90 65/40 

от БМК до 

действующей 

тепловой сети 

Подземная 

бесканаль-

ная 

2.Строительство БМК 

«Пландина» вместо ЦТП – 3 

АО «КОММАШ» 

2020 74 200 

от БМК до  

действующей 

тепловой сети 

Подземная  

бесканальная 
47 65/50 

от БМК до 

действующей 

тепловой сети 

Подземная 

бесканаль-

ная 

3. Объединение котельных 

АПЗ, №5, №33 и подключе-

ние их к котельной №15 

2020 492 250 - 
Подземная  

бесканальная 
265 150/100 - 

Подземная 

бесканаль-

ная 

2020 160 150 - 
Подземная  

бесканальная 
160 65/50 - 

Подземная 

бесканаль-

ная 

4. Подключение ж/д №21/1 

по ул. Пландина к тепловым 

сетям БМК «Пландина» 

2020 75 80 
От ТК21.2 до 

Пландина 21/1 

Подземная 

бесканальная 
- - - - 

5. Подключение МБОУ СШ 

№7 к сетям котельной ОАО 

«АМЗ» 

2020 515 125 

От точки под-

ключения до 

У-ЦКР 

Подземная  

бесканальная 
- - - - 

2020 305 100 
От У-ЦКР до 

ТК-нов 

Подземная  

бесканальная 
- - - - 

6. Строительство БМК №35 2021 100 100 - 
Подземная 

бесканальная 
- - - - 

7. Вывод из эксплуатации 

ТП по адресу: ул. Красный 

Путь, 14А 

2021 - - - - 207 65/65 - 

Подземная 

бесканаль-

ная 

8. Строительство новой КК 

«Молодёжный» и переклю-

чение на неё нагрузок  ко-

тельной ОАО «АМЗ» 

2023 217 350 

от КК до  

действующей 

тепловой сети 

Подземная  

бесканальная 
- - - - 

2023 297 250 

от БМК до  

действующей 

тепловой сети 

Подземная  

бесканальная 
- - - - 

2023 143 50 

от БМК до  

действующей 

тепловой сети 

Подземная  

бесканальная 
- - - - 
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Мероприятие 
Год про-

ведения 

отопление ГВС 

Длина 

трассы, м 

Диаметр, 

мм 
Участок Вид прокладки 

Длина 

трассы, м 

Диаметр, 

мм 
Участок 

Вид 

прокладки 

9. Строительство БМК №26 2023 100 200 - 
Подземная 

бесканальная 
100 65/50 - 

Подземная 

бесканаль-

ная 

10. Строительство БМК 

№32 
2023 30 100 - 

Подземная 

бесканальная 
- - - - 

11. Строительство Котель-

ной пр. Ленина и подсоеди-

нение к ней нагрузок с ко-

тельных №№1, 2, 3 и части 

потребителей с котельной 

№14 

2024 100 350 - 
Подземная 

бесканальная 
80 100/65 - 

Подземная 

бесканаль-

ная 

2024 130 300 - 
Подземная 

бесканальная 
- - - - 

2024 130 250 - 
Подземная 

бесканальная 
- - - - 

2024 25 150 - 
Подземная 

бесканальная 
    

12.Строительство БМК 

«Березина» вместо котель-

ной ОАО «АВФ»  

2024 50 150 

от БМК до  

действующей 

тепловой сети 

Подземная  

бесканальная 
- - - - 

13. Строительство новой КК 

«Победы» и переключение 

на неё нагрузок котельной 

ООО «Рикор Энерго» 

2024 30 250 

от КК до  

действующей 

тепловой сети 

Подземная  

бесканальная 
30 150/100 

от БМК до 

действующей 

тепловой сети 

Подземная 

бесканаль-

ная 

 



 

89 

Сводный перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения пе-

рераспределения тепловой нагрузки между существующими и новыми источниками приведен в 

таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Сводный перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для  

обеспечения перераспределения тепловой нагрузки между существующими и 

новыми источниками 

  

Котельная Диаметр, м Длина, м Вид прокладки 
Год проведения 

мероприятия 

БМК «Вокзальная» 

150 180 Подземная бесканальная 2020 

65 90 Подземная бесканальная 2020 

40 90 Подземная бесканальная 2020 

БМК «Пландина» 

200 148 Подземная бесканальная 2020 

65 47 Подземная бесканальная 2020 

50 47 Подземная бесканальная 2020 

Котельная №15 

250 984 Подземная бесканальная 2020 

150 585 Подземная бесканальная 2020 

100 265 Подземная бесканальная 2020 

65 160 Подземная бесканальная 2020 

50 160 Подземная бесканальная 2020 

Котельная БМК №35 100 200 Подземная бесканальная 2021 

КК «Молодёжный» 

350 434 Подземная бесканальная 2023 

250 594 Подземная бесканальная 2023 

50 286 Подземная бесканальная 2023 

Котельная БМК №26 

200 200 Подземная бесканальная 2023 

65 100 Подземная бесканальная 2023 

50 100 Подземная бесканальная 2023 

Котельная БМК №32 
100 60 Подземная бесканальная 2023 

50 220 Подземная бесканальная 2023 

БМК «Березина» 150 100 Подземная бесканальная 2024 

Котельная пр. Ленина 

350 200 Подземная бесканальная 2024 

300 260 Подземная бесканальная 2024 

250 260 Подземная бесканальная 2024 

150 50 Подземная бесканальная 2024 

100 80 Подземная бесканальная 2024 

65 80 Подземная бесканальная 2024 

КК «Победы» 

250 60 Подземная бесканальная 2024 

150 30 Подземная бесканальная 2024 

100 30 Подземная бесканальная 2024 
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5.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, 

городского округа под жилищную, комплексную или производ-

ственную застройку 

Изменение площади строительных фондов, подключенных к системе централизованного 

теплоснабжения, на расчетный период до 2030 года не планируется. Изменение нагрузок в зо-

нах действия источников централизованного теплоснабжения на территории г. Арзамаса про-

исходит исключительно за счет перераспределения нагрузок между источниками. 

5.3. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения 

Для обеспечения оптимальных гидравлических режимов и повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения ГО город Арзамас Схемой теплоснабжения 

предусматривается перекладка ряда участков тепловых сетей с изменением диаметра. 

Перечень участков, на которых необходимо изменение диаметров, представлен в При-

ложении В Книги 2 Обосновывающих материалов. Сводный перечень тепловых сетей, на кото-

рых необходимо изменение диаметров, представлен в таблице 5.4. 

Таблица 5.4. Сводный перечень тепловых сетей, на которых необходимо изменение  

диаметров 

Котельная 

Диаметр по-

сле переклад-

ки,м 

Вид прокладки 
Длина 

трассы, м 

Год проведения 

мероприятия 

Котельная №15 
0,15 Подземная бесканальная 110 2020 

0,10 Подземная бесканальная 110 2020 

Подключение ж/д 

№21/1 по ул. 

Пландина к БМК 

«Пландина» 

0,125 Подземная канальная 80 2020 

Котельная БМК 

№35 
0,10 Подземная бесканальная 100 2021 

Котельная БМК 

№32 
0,05 Подземная бесканальная 110 2023 

Котельная БМК 

№10 
0,10 Подземная бесканальная 180 2023 

КК «Победы» 

0,25 Подземная бесканальная 80,3 2024 

0,15 Подземная бесканальная 80,3 2024 

0,10 Подземная бесканальная 80,3 2024 

0,065 Подземная бесканальная 58 2024 

0,040 Подземная бесканальная 58 2024 

0,032 Подземная бесканальная 58 2024 

БМК «Березина» 0,15 Подземная бесканальная 75 2024 

Котельная пр. Лени-

на 

0,30 Подземная бесканальная 345 2024 

0,25 Подземная бесканальная 78 2024 

0,20 Подземная бесканальная 375 2024 
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5.4. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и без-

опасности теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. Необходимые по-

казатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов, исчерпавших 

эксплуатационный ресурс. 

Большая часть тепловых сетей на территории городского округа город Арзамас 

проложена в период до 1990 года, т.е. срок их эксплуатации превышает 25 лет. В период 

до 2030 года предлагается постепенная перекладка тепловых сетей, срок эксплуатации 

которых истек. Перечень перекладываемых участков тепловых сетей приведен в При-

ложении Г Книги 2 Обосновывающих материалов. Сводный перечень сетей, предлагае-

мых к перекладке, приведен в таблице 5.5. 

Таблица 5.5. Сводный перечень тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

  исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Котельная Диаметр, м Вид прокладки 
Длина 

трассы, м 

Год проведения 

мероприятия 

Котельная пр. Ле-

нина 

0,15 Подземная канальная 30 

2032 

0,125 Подземная канальная 118 

0,2 Подземная канальная 40 

0,2 Подземная канальная 45 

0,15 Подземная канальная 55 

0,15 Подземная канальная 70 

0,125 Подземная канальная 32 

0,1 Подземная канальная 60 

0,1 Подземная канальная 58 

0,1 Подземная канальная 67 

0,08 Подземная канальная 7 

0,08 Подземная канальная 40 

0,08 Подземная канальная 42 

0,065 Подземная канальная 35 

0,065 Подземная канальная 42 

0,05 Подземная канальная 58 

0,15 Подземная канальная 30 

0,15 Подземная канальная 40 

0,15 Подземная канальная 90 

0,15 Подземная канальная 80 

0,15 Подземная канальная 90 

0,15 Подземная канальная 40 

0,125 Подземная канальная 25 

0,15 Подземная канальная 68 

0,15 Подземная канальная 40 

0,125 Подземная канальная 40 
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0,125 Подземная канальная 40 

0,125 Подземная канальная 30 

0,125 Подземная канальная 30 

0,1 Подземная канальная 36,5 

0,1 Подземная канальная 8 

0,1 Подземная канальная 44 

0,08 Подземная канальная 95 

0,125 Подземная канальная 10 

0,125 Подземная канальная 66 

0,1 Подземная канальная 22 

0,1 Подземная канальная 90 

0,1 Подземная канальная 55 

0,08 Подземная канальная 23 

0,08 Подземная канальная 6 

0,05 Подземная канальная 42 

0,05 Подземная канальная 19 

0,1 Подземная канальная 18 

0,1 Подземная канальная 22 

0,08 Подземная канальная 6 

0,08 Подземная канальная 18 

0,08 Подземная канальная 20 

0,08 Подземная канальная 32 

0,08 Подземная канальная 25 

0,08 Подземная канальная 26 

0,08 Подземная канальная 14 

0,065 Подземная канальная 25 

0,065 Подземная канальная 40 

0,065 Подземная канальная 40 

0,065 Подземная канальная 30 

0,05 Подземная канальная 16 

0,05 Подземная канальная 30 

0,05 Подземная канальная 40 

0,05 Подземная канальная 5 

0,032 Подземная канальная 30 

0,032 Подземная канальная 40 

0,032 Подземная канальная 40 

0,032 Подземная канальная 40 

0,04 Подземная канальная 40 

0,04 Подземная канальная 11 

0,032 Подземная канальная 30 

0,032 Подземная канальная 40 

0,032 Подземная канальная 30 

0,032 Подземная канальная 42 

0,032 Подземная канальная 40 

0,2 Подземная канальная 160 

0,2 Подземная канальная 34 

0,2 Подземная канальная 15 

0,2 Подземная канальная 58 
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0,2 Подземная канальная 3 

0,2 Подземная канальная 81 

0,1 Подземная канальная 55 

0,2 Подземная канальная 50 

0,2 Подземная канальная 43 

0,2 Подземная бесканальная 60 

0,15 Подземная канальная 37 

0,15 Подземная канальная 84 

0,15 Подземная канальная 25 

0,15 Подземная канальная 100 

0,15 Подземная канальная 80 

0,15 Подземная канальная 80 

0,125 Подземная канальная 36 

0,1 Подземная канальная 60 

0,15 Подземная канальная 17 

0,125 Подземная канальная 45 

0,125 Подземная канальная 30 

0,1 Подземная канальная 30 

0,05 Подземная канальная 65 

0,125 Подземная канальная 50 

0,08 Подземная канальная 224 

0,08 Подземная канальная 50 

0,08 Подземная канальная 8 

Котельная №14 

0,08 Надземная 42 

2032 - 2033 

0,08 Надземная 107 

0,08 Надземная 16 

0,08 Надземная 16 

0,2 Подземная канальная 55 

0,2 Подземная канальная 115 

0,125 Подземная канальная 58 

0,125 Подземная канальная 34 

0,1 Подземная канальная 21 

0,08 Подземная канальная 77 

0,15 Подземная канальная 20 

0,15 Подземная канальная 73 

0,125 Подземная канальная 85 

0,125 Подземная канальная 66 

0,1 Подземная канальная 28,5 

0,1 Подземная канальная 19 

0,1 Подземная канальная 12 

0,15 Подземная канальная 4 

0,15 Подземная канальная 33 

0,15 Подземная канальная 63 

0,125 Подземная канальная 68,5 

0,08 Подземная канальная 33 

0,065 Подземная канальная 59 

0,1 Подземная канальная 50 

0,08 Подземная канальная 46 
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0,3 Подземная канальная 20 

0,3 Подземная канальная 61 

0,15 Подземная канальная 160 

0,15 Подземная канальная 24 

0,15 Подземная канальная 62 

0,1 Подземная канальная 96 

0,1 Подземная канальная 63 

0,1 Подземная канальная 33 

0,1 Подземная канальная 15 

0,065 Подземная канальная 152 

0,25 Подземная канальная 17 

0,25 Подземная канальная 58 

0,25 Подземная канальная 150 

0,25 Подземная канальная 199 

0,25 Подземная канальная 81 

0,25 Подземная канальная 41 

0,25 Подземная канальная 118 

0,25 Подземная канальная 45 

0,25 Подземная канальная 79 

0,125 Подземная канальная 20 

0,125 Подземная канальная 277 

0,1 Подземная канальная 52 

0,25 Подземная канальная 28 

0,25 Подземная канальная 47 

0,25 Подземная канальная 54,5 

0,2 Надземная 10 

0,2 Надземная 80 

0,2 Надземная 160 

0,2 Надземная 44 

0,15 Подземная канальная 17 

0,15 Подземная канальная 44 

0,15 Подземная канальная 38 

0,15 Подземная канальная 25 

0,1 Подземная канальная 65 

Котельная №28 0,065 Надземная 43 2032 

Котельная «Авто-

провод» 

0,05 Надземная 103 

2032 

0,04 Надземная 98 

0,15 Надземная 240 

0,125 Надземная 20 

0,08 Надземная 108 

Котельная №13 

0,2 Подземная канальная 10 

2033 

0,15 Подземная канальная 110 

0,15 Подземная канальная 70 

0,15 Подземная канальная 60 

0,05 Подземная канальная 150 

0,05 Подземная канальная 10 

0,2 Подземная канальная 26 

0,2 Подземная канальная 49 
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0,2 Подземная канальная 1 

0,2 Подземная канальная 60 

0,2 Подземная канальная 7 

0,2 Подземная канальная 18 

0,15 Подземная канальная 3 

0,15 Подземная канальная 32 

0,08 Подземная канальная 35 

0,08 Подземная канальная 20 

0,08 Подземная канальная 80 

0,08 Подземная канальная 80 

0,1 Подземная канальная 10 

0,1 Подземная канальная 35 

0,1 Подземная бесканальная 20 

0,1 Надземная 22 

0,1 Надземная 120 

Котельная ННГУ 

0,08 Подземная канальная 119 

2033 

0,08 Подземная канальная 103 

0,125 Подземная канальная 295 

0,1 Подземная канальная 83 

0,08 Подземная канальная 149 

0,08 Подземная канальная 100 

0,08 Подземная канальная 17 

0,08 Подземная канальная 35 

0,08 Подземная канальная 28 

0,08 Подземная канальная 70 

0,08 Подземная канальная 63 

Котельная в/ч 

17845 

0,1 Подземная канальная 120 

2033 
0,08 Подземная канальная 89 

0,065 Подземная канальная 82,5 

0,05 Подземная канальная 20 

Котельная №15 

0,3 Надземная 11 

2033-2042 

0,3 Надземная 85 

0,3 Надземная 296 

0,3 Надземная 45 

0,065 Надземная 392 

0,3 Надземная 290 

0,3 Надземная 110 

0,3 Надземная 30 

0,3 Надземная 1 

0,15 Надземная 80 

0,15 Надземная 115 

0,125 Надземная 20 

0,1 Подземная канальная 100 

0,3 Надземная 110 

0,3 Надземная 30 

0,3 Надземная 100 

0,25 Надземная 53 

0,25 Надземная 28 
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0,1 Надземная 42 

0,1 Надземная 53 

0,25 Надземная 5 

0,2 Надземная 50 

0,2 Надземная 90 

0,2 Надземная 115 

0,1 Надземная 35 

0,08 Надземная 35 

0,08 Надземная 175 

0,08 Надземная 12 

0,15 Подземная канальная 21 

0,15 Подземная канальная 17 

0,25 Подземная канальная 12 

0,25 Подземная канальная 42 

0,125 Подземная канальная 100 

0,125 Подземная канальная 40 

0,1 Подземная канальная 135 

0,25 Подземная канальная 25 

0,25 Подземная канальная 85 

0,2 Подземная канальная 68 

0,2 Подземная канальная 35 

0,125 Подземная канальная 30 

0,1 Подземная канальная 44 

0,15 Подземная канальная 55 

0,15 Подземная канальная 20 

0,125 Подземная канальная 150 

0,125 Подземная канальная 60 

0,1 Подземная канальная 40 

0,1 Подземная канальная 15 

0,4 Подземная канальная 15 

0,4 Подземная канальная 500 

0,4 Надземная 500 

0,4 Надземная 600 

0,4 Надземная 900 

0,25 Подземная канальная 155 

0,25 Подземная канальная 20 

0,125 Подземная канальная 35 

0,125 Подземная канальная 37 

0,15 Подземная канальная 150 

0,125 Подземная канальная 61 

0,125 Подземная канальная 77 

0,08 Подземная канальная 96 

0,25 Подземная канальная 50 

0,2 Подземная канальная 49 

0,2 Подземная канальная 49 

0,15 Подземная канальная 30 

0,125 Подземная канальная 42 

0,125 Подземная канальная 30 
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0,15 Подземная канальная 45 

0,125 Подземная канальная 80 

0,1 Подземная канальная 94 

0,2 Подземная канальная 43 

0,2 Подземная канальная 82 

0,15 Подземная канальная 70 

0,125 Подземная канальная 45 

0,125 Подземная канальная 50 

0,1 Подземная канальная 30 

0,08 Подземная канальная 45 

0,15 Подземная канальная 55 

0,125 Подземная канальная 36 

0,125 Подземная канальная 60 

0,125 Подземная канальная 41 

0,1 Подземная канальная 123 

0,3 Подземная канальная 400 

0,3 Подземная канальная 279 

0,15 Надземная 200 

0,2 Подземная канальная 50 

0,08 Подземная канальная 259 

0,08 Подземная канальная 194 

0,2 Подземная канальная 73 

0,1 Подземная канальная 219 

0,15 Подземная канальная 11 

0,15 Подземная канальная 4 

0,08 Подземная канальная 15 

0,08 Подземная канальная 44 

0,125 Подземная канальная 130 

0,125 Подземная канальная 50 

0,125 Подземная канальная 252 

0,1 Подземная канальная 70 

0,3 Подземная канальная 4 

0,3 Подземная канальная 13 

0,15 Подземная канальная 35 

0,15 Подземная канальная 64 

0,15 Подземная канальная 24 

0,15 Подвальная 146 

0,15 Подземная канальная 27 

0,15 Подвальная 119 

0,15 Подземная канальная 46 

0,15 Подземная канальная 45 

0,125 Подвальная 52 

0,125 Подземная канальная 52 

0,25 Подземная канальная 93 

0,25 Подземная канальная 62 

0,25 Подземная канальная 183 

0,08 Подземная канальная 50 

0,08 Подземная канальная 71 
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0,2 Подземная канальная 400 

0,2 Подземная канальная 88 

0,15 Подземная канальная 47 

0,15 Подземная канальная 100 

0,125 Подземная канальная 105 

0,1 Подземная канальная 80 

0,065 Подземная канальная 72 

0,15 Подземная канальная 308 

0,15 Подземная канальная 17 

0,15 Подземная канальная 58 

0,15 Подземная канальная 37 

0,15 Подземная канальная 85 

0,125 Подземная канальная 66 

0,125 Подземная канальная 56 

0,125 Подземная канальная 95 

0,125 Подземная канальная 78 

0,1 Подземная канальная 125 

0,1 Подземная канальная 26 

Котельная №34 

0,15 Подземная канальная 40 

2034 

0,15 Подземная канальная 21 

0,15 Подземная канальная 64 

0,15 Подземная канальная 22 

0,125 Подземная канальная 33 

0,065 Подземная канальная 55 

0,1 Подземная канальная 26 

0,1 Подземная канальная 60 

0,08 Подземная канальная 3 

0,08 Подземная канальная 160 

0,08 Подземная канальная 15 

0,08 Подземная канальная 5 

0,08 Подземная канальная 20 

0,08 Подземная канальная 30 

0,08 Подземная канальная 132 

Котельная №19 

0,2 Подземная канальная 7 

2034 

0,2 Подземная канальная 38 

0,1 Подземная канальная 5 

0,1 Подземная канальная 36,5 

0,1 Подземная канальная 7 

0,1 Подземная канальная 19 

0,1 Подземная канальная 50 

0,125 Подземная канальная 68 

0,1 Подземная канальная 110 

0,1 Подземная канальная 68 

0,065 Подземная канальная 82 

Котельная №29 

0,15 Подземная бесканальная 109 

2034 
0,2 Подземная канальная 200 

0,125 Подземная канальная 120 

0,125 Подземная канальная 30 
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0,1 Подземная канальная 80 

0,1 Подземная канальная 30 

0,1 Подземная канальная 30 

0,15 Подземная канальная 58 

0,15 Подземная канальная 51 

0,15 Подземная канальная 94 

0,15 Подземная канальная 67 

0,065 Подземная канальная 80 

0,125 Подземная канальная 90 

0,125 Подземная канальная 30 

0,125 Подземная канальная 5 

0,125 Подземная канальная 100 

0,1 Подземная канальная 80 

0,1 Подземная канальная 127 

0,032 Подземная канальная 93 

0,032 Подземная канальная 50 

0,032 Подземная канальная 50 

0,032 Подземная канальная 21 

Котельная №30 

0,2 Надземная 25 

2034 

0,2 Надземная 12 

0,2 Надземная 25 

0,2 Надземная 80 

0,15 Надземная 45 

0,15 Надземная 240 

0,15 Надземная 60 

0,15 Надземная 20 

0,15 Надземная 50 

0,1 Надземная 45 

Котельная «План-

дина» 

0,15 Надземная 68 

2035 

0,065 Подземная канальная 41 

0,065 Подземная канальная 50 

0,065 Подземная канальная 52 

0,15 Надземная 7 

0,15 Надземная 130 

0,15 Подземная канальная 26 

0,15 Подземная канальная 10 

0,1 Подземная канальная 37 

0,1 Подземная канальная 131 

Котельная «3-я 

Вокзальная» 

 

0,1 Подземная канальная 24 

2035 

0,08 Подземная канальная 56 

0,08 Подземная канальная 77 

0,065 Подземная канальная 6 

0,065 Подземная канальная 40 

0,1 Подземная канальная 72 

0,1 Подземная канальная 10 

0,08 Подземная канальная 22 

0,05 Подземная канальная 61 

0,05 Подземная канальная 157 
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Котельная «Темп-

Авиа» 

0,15 Подземная канальная 10 

2035 

0,15 Подземная канальная 10 

0,1 Подземная канальная 10 

0,1 Подземная канальная 20 

0,1 Подземная канальная 45 

0,1 Подземная канальная 5 

0,1 Подземная канальная 8 

0,1 Подземная канальная 12 

0,1 Подземная канальная 12 

0,1 Подземная канальная 120 

0,1 Подземная канальная 50 

Котельная в/ч 

55246 

0,05 Подземная канальная 9 

2035 

0,065 Надземная 50 

0,065 Подземная канальная 23 

0,032 Подземная канальная 20 

0,032 Подземная канальная 2 

Котельная «Моло-

дежный» 

0,3 Надземная 84 

2035-2042 

0,3 Надземная 85 

0,3 Надземная 477 

0,3 Надземная 767 

0,3 Надземная 1 

0,2 Надземная 54 

0,2 Надземная 115 

0,2 Надземная 30 

0,2 Надземная 13 

0,2 Надземная 50 

0,15 Надземная 28 

0,15 Надземная 18,5 

0,15 Надземная 72 

0,15 Надземная 40 

0,125 Надземная 163 

0,125 Надземная 24,5 

0,2 Надземная 201 

0,1 Надземная 40 

0,1 Надземная 75 

0,1 Надземная 178 

0,08 Надземная 117 

0,2 Надземная 88 

0,2 Надземная 235 

0,15 Надземная 88 

0,1 Надземная 102 

0,1 Надземная 300 

0,1 Надземная 34 

0,3 Надземная 658 

0,3 Надземная 95 

0,3 Надземная 91 

0,2 Подвальная 60 

0,2 Подвальная 140 
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0,2 Надземная 60 

0,2 Надземная 37 

0,2 Надземная 140 

0,2 Надземная 75 

0,2 Надземная 65 

0,2 Надземная 40 

0,2 Надземная 15 

0,2 Надземная 55 

0,2 Надземная 60 

0,15 Надземная 27 

0,15 Надземная 63 

0,15 Надземная 10 

0,15 Надземная 11 

0,15 Надземная 52 

0,125 Надземная 65 

0,1 Надземная 58 

0,15 Надземная 30 

0,15 Надземная 140 

0,08 Надземная 160 

0,1 Надземная 55 

0,08 Надземная 47 

0,08 Надземная 129 

0,08 Надземная 23 

0,3 Надземная 20 

0,08 Надземная 50 

0,08 Надземная 88 

0,065 Надземная 50 

0,3 Надземная 98 

0,15 Надземная 30 

0,15 Надземная 30 

0,15 Надземная 52 

0,15 Надземная 4 

0,15 Надземная 4 

0,15 Надземная 16 

0,15 Надземная 25 

0,15 Надземная 47 

0,125 Надземная 30 

0,125 Надземная 6 

0,125 Надземная 43 

0,125 Надземная 36 

0,125 Надземная 12 

0,125 Надземная 12 

0,125 Надземная 11 

0,125 Надземная 33 

0,125 Надземная 1 

0,2 Надземная 203 

0,2 Надземная 12 

0,2 Надземная 43 
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0,2 Надземная 79 

0,15 Надземная 50 

0,125 Надземная 37 

0,125 Надземная 60 

0,1 Надземная 20 

0,1 Надземная 30,5 

0,15 Надземная 33 

0,15 Надземная 212 

0,15 Надземная 33 

0,125 Надземная 55 

0,1 Надземная 101 

0,08 Надземная 31 

0,1 Надземная 80 

0,1 Надземная 30 

0,1 Надземная 252 

0,1 Надземная 54 

0,065 Надземная 100 

БМК №26 

0,1 Подземная канальная 43 

2036 

0,1 Подземная канальная 13,6 

0,1 Подземная канальная 50 

0,08 Подземная канальная 50 

0,08 Подземная канальная 10 

0,15 Подземная канальная 60 

0,15 Подземная канальная 30 

0,15 Подземная канальная 16 

0,15 Подземная канальная 70 

0,15 Подземная канальная 72 

0,15 Подземная канальная 220 

0,15 Подземная канальная 35 

0,15 Надземная 50 

0,15 Подземная канальная 225 

0,15 Подземная канальная 38 

0,1 Подземная канальная 32 

0,1 Подземная канальная 97 

0,1 Подземная канальная 47 

0,1 Подземная канальная 145 

Котельная №4 

0,125 Надземная 33 

2037 

0,1 Надземная 15 

0,08 Надземная 16 

0,08 Надземная 160 

0,08 Надземная 10 

0,065 Надземная 147 

0,08 Надземная 30 

0,08 Надземная 120 

0,08 Надземная 25 

0,08 Надземная 32 

Котельная №12 
0,1 Подземная канальная 71 

2037 
0,08 Подземная канальная 9 
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0,065 Подземная канальная 114 

0,05 Подземная канальная 43 

0,05 Подземная канальная 77 

0,05 Подземная канальная 50 

0,5 Подземная канальная 50 

0,032 Подземная канальная 107 

0,032 Подземная канальная 113 

0,1 Подземная канальная 30 

0,08 Подземная канальная 7 

0,08 Подземная канальная 26 

0,08 Подземная канальная 19 

0,08 Подземная канальная 3 

0,08 Подземная канальная 36 

0,08 Подземная канальная 8 

Котельная №16 

0,08 Подземная канальная 1 

2038 

0,08 Подземная канальная 17 

0,08 Подземная канальная 17 

0,065 Подземная канальная 17 

0,065 Подземная канальная 18 

0,05 Подземная канальная 15 

0,05 Подземная канальная 18 

0,05 Подземная канальная 89 

0,032 Подземная канальная 35 

БМК №6 

0,15 Подземная канальная 1 

2038 

0,15 Подземная канальная 20 

0,1 Подземная канальная 24 

0,125 Подземная канальная 43 

0,125 Подземная канальная 25 

0,125 Подземная канальная 38 

0,1 Подземная канальная 20 

0,08 Подземная канальная 165 

0,08 Подземная канальная 50 

0,08 Подземная канальная 22 

0,065 Подземная канальная 36 

0,05 Подземная канальная 48 

БМК №32 

0,125 Надземная 96 

2038 

0,1 Подземная бесканальная 42,5 

0,1 Подземная бесканальная 78 

0,1 Подземная бесканальная 70 

0,1 Подземная бесканальная 30 

БМК «Березина» 

0,08 Подземная канальная 40 

2038 

0,04 Подземная канальная 180 

0,15 Подземная канальная 37 

0,08 Подземная канальная 100 

0,1 Подземная канальная 12 

0,1 Подземная канальная 33 

0,1 Подземная канальная 56 

0,08 Подземная канальная 95 
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0,065 Подземная канальная 31 

Котельная «Лег-

маш» 

0,08 Надземная 50 

2038 
0,08 Надземная 25 

0,08 Надземная 45 

0,08 Надземная 12 

Котельная №27 

0,05 Надземная 20 

2039 0,065 Надземная 226 

0,065 Надземная 96 

КК «Победы» 

0,25 Подземная канальная 37 

2039-2042 

0,25 Подземная канальная 110 

0,1 Подземная канальная 51 

0,08 Подземная канальная 65 

0,065 Подземная канальная 105 

0,065 Подземная канальная 30 

0,25 Подземная канальная 85 

0,08 Подземная канальная 443 

0,08 Подземная канальная 5 

0,08 Подземная канальная 32 

0,08 Подземная канальная 130 

0,25 Подземная канальная 254 

0,2 Подземная канальная 17 

0,2 Подземная канальная 58 

0,15 Подземная канальная 44 

0,15 Подземная канальная 133 

0,125 Подземная канальная 120 

0,125 Подземная канальная 19 

0,1 Подземная канальная 161 

0,08 Подземная канальная 33 

0,065 Подземная канальная 42 

0,05 Подземная канальная 37 

0,04 Подземная канальная 30 

0,04 Подземная канальная 55 

0,04 Подземная канальная 200 

0,04 Подземная канальная 1,4 

0,04 Подземная канальная 12 

0,2 Подземная канальная 16,5 

0,2 Подземная канальная 215 

0,2 Подземная канальная 68 

0,125 Подземная канальная 87 

0,1 Подземная канальная 108 

0,1 Подземная канальная 43 

0,08 Подземная канальная 40 

0,065 Подземная канальная 22 

0,065 Подземная канальная 17 

0,125 Подземная канальная 63 

0,125 Подземная канальная 74 

0,125 Подземная канальная 90 

0,1 Подземная канальная 212 
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0,1 Подземная канальная 125,5 

Котельная №23 

0,08 Надземная 47 

2040 

0,065 Надземная 5 

0,065 Надземная 70 

0,08 Надземная 8 

0,08 Надземная 23 

0,08 Надземная 40 

0,08 Надземная 60 

0,08 Надземная 25 

0,08 Надземная 25 

0,065 Надземная 187 

БМК №35 

0,1 Надземная 1 

2041 

0,1 Надземная 140 

0,08 Надземная 75 

0,065 Надземная 1 

0,065 Надземная 85 

БМК №10 

0,125 Подземная канальная 61 

2041 
0,08 Подземная канальная 70 

0,08 Подземная канальная 59 

0,1 Подземная канальная 90 

Котельная №25 

0,125 Подземная бесканальная 10 

2042 

0,1 Подземная бесканальная 100 

0,082 Подземная бесканальная 236 

0,065 Подземная бесканальная 70 

0,125 Подземная бесканальная 80 

0,125 Подземная канальная 60 

0,125 Подземная канальная 7 

0,125 Подземная канальная 70 

0,082 Подземная канальная 155 
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6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

При расчете перспективных топливных балансов были учтены мероприятия по 

строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и соору-

жений на них, описанные в разделах 4 и 5. 

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов 

основного топлива для зимнего, летнего и переходного периодов для котельных г. Ар-

замаса представлены в Приложении Д Книги 2 Обосновывающих материалов. 

В таблице 6.1 представлены годовые расходы условного топлива по котельным на 

территории г. Арзамас. 
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Таблица 6.1. Годовые расходы условного топлива, т.у.т 

Ресурсоснабжающая ор-

ганизация/ Источник 

теплоснабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027-2030г. 
О

О
О

 «
О

Р
К

»
 

Котельная №1 2 561,66 2 561,66 2 561,66 2 561,66 1 463,80 0,00 0,00 0,00 

Котельная №2 2 575,56 2 537,72 2 537,72 2 537,72 1 450,13 0,00 0,00 0,00 

Котельная №3 2 842,00 2 842,00 2 842,00 2 842,00 1 624,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №4 692,49 685,58 685,58 685,58 685,58 685,58 685,58 685,58 

Котельная №5 2 588,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №6 477,31 272,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №10 700,69 700,69 700,69 400,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №12 563,38 563,38 563,38 563,38 557,75 557,75 557,75 557,75 

Котельная №13 3 412,65 3 106,11 3 106,11 3 106,11 3 106,11 3 106,11 3 106,11 3 106,11 

Котельная №14 9 164,97 8 669,16 8 669,16 8 669,16 7 863,21 7 160,04 7 160,04 7 160,04 

Котельная №15 18 551,65 22 035,82 22 204,19 22 204,19 22 204,19 22 204,19 22 204,19 22 204,19 

Котельная №16 76,52 76,52 76,52 76,52 63,43 63,43 63,43 63,43 

Котельная №19 774,01 766,25 766,25 766,25 766,25 766,25 766,25 766,25 

Котельная №23 400,16 396,16 396,16 396,16 396,16 396,16 396,16 396,16 

Котельная №24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №25 987,60 987,60 987,60 987,60 910,80 910,80 910,80 910,80 

Котельная №26 2 019,69 2 019,69 2 019,69 1 154,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №27 92,37 92,37 92,37 92,37 92,37 92,37 92,37 92,37 

Котельная №28 75,11 75,11 75,11 75,11 74,89 74,89 74,89 74,89 

Котельная №29 2 706,75 2 706,75 2 706,75 2 706,75 2 706,75 2 706,75 2 706,75 2 706,75 

Котельная №30 1 795,49 1 777,48 1 777,48 1 777,48 1 777,48 1 777,48 1 777,48 1 777,48 

Котельная №31 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 

Котельная №32 363,82 363,82 363,82 207,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №33 463,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №34 1 042,45 885,18 885,18 885,18 885,18 885,18 885,18 885,18 
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Ресурсоснабжающая ор-

ганизация/ Источник 

теплоснабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027-2030г. 

Котельная №35 520,07 297,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная  БМК 

№6 
0,00 191,98 447,95 447,95 447,95 447,95 447,95 447,95 

Котельная  БМК 

№10 
0,00 0,00 0,00 363,04 847,10 847,10 847,10 847,10 

Котельная  БМК 

№26 
0,00 0,00 0,00 792,99 1 850,29 1 850,29 1 850,29 1 850,29 

Котельная  БМК 

№32 
0,00 0,00 0,00 138,94 324,19 324,19 324,19 324,19 

Котельная  БМК 

№35 
0,00 124,78 291,17 291,17 291,17 291,17 291,17 291,17 

Котельная пр. Ле-

нина 
0,00 0,00 0,00 0,00 3 859,01 9 004,35 9 004,35 9 004,35 

Котельная БМК 

«Вокзальная» вме-

сто котельной 

«КОММАШ» 

286,61 668,75 668,75 668,75 668,75 668,75 668,75 668,75 

Котельная БМК 

«Пландина» вместо 

ЦТП-3 

645,96 1 507,23 1 507,23 1 507,23 1 507,23 1 507,23 1 507,23 1 507,23 

Котельная БМК 

«Березина» вместо 

котельной «АВФ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 310,55 724,60 724,60 724,60 

Котельная КК «Мо-

лодежный» вместо 

котельной «АМЗ» 

0,00 0,00 0,00 4 892,46 11 415,75 11 415,75 11 415,75 11 415,75 

Котельная КК «По-

беды» вместо ко-

тельной «Рикор 

Энерго» 

0,00 0,00 0,00 0,00 3 114,35 7 266,84 7 266,84 7 266,84 

А
О

 «
Т

еп
л
о
-

эн
ер

го
»

 

Котельная № 9 186,73 186,73 186,73 186,73 186,73 186,73 186,73 186,73 

Котельная № 17 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 

Котельная № 18 184,86 184,86 184,86 184,86 184,86 184,86 184,86 184,86 

Котельная № 20 1 986,86 1 986,86 1 986,86 1 986,86 1 986,86 1 986,86 1 986,86 1 986,86 

Котельная № 22 3 495,00 3 495,00 3 495,00 3 495,00 3 495,00 3 495,00 3 495,00 3 495,00 

Котельная АО «КОММАШ» 3 147,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ресурсоснабжающая ор-

ганизация/ Источник 

теплоснабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027-2030г. 

Котельная ННГУ 658,92 658,92 658,92 658,92 658,92 658,92 658,92 658,92 

Котельная ОАО "АВФ" 2 652,29 2 652,29 2 652,29 2 652,29 1 515,60 0,00 0,00 0,00 

Котельная ОАО «ЛегМаш» 553,96 553,96 553,96 553,96 553,96 553,96 553,96 553,96 

Котельная ООО «Рикор Энер-

го» 
12 292,59 12 292,59 12 292,59 12 224,27 9 132,93 5 132,64 5 132,64 5 132,64 

Котельная ООО АПО  

«Автопровод» 
1 123,29 1 123,29 1 123,29 1 123,29 1 123,29 1 123,29 1 123,29 1 123,29 

Котельная АМЗ 47 555,77 47 823,56 47 823,56 42 677,48 35 816,02 35 816,02 35 816,02 35 816,02 

Котельная АПЗ 477,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЖЭ(К)

О№11 

Н. Нов-

город 

Котельная В/ч 

17845 
1 779,74 1 779,74 1 779,74 1 779,74 1 779,74 1 779,74 1 779,74 1 779,74 

Котельная В/ч 

55246 
413,04 413,04 413,04 413,04 413,04 413,04 413,04 413,04 

Котельная ОАО «Темп-Авиа» 1 848,16 1 848,16 1 848,16 1 848,16 1 848,16 1 848,16 1 848,16 1 848,16 
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7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строитель-

ство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии на каждом этапе 

Для реализации мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой 

энергии и тепловых сетей в г. Арзамасе потребуется 1 509,137 млн. руб млн. руб. 

Графики финансирования мероприятий и расчет необходимый капитальных вложений 

представлены в таблицах 7.1. 

Таблица 7.1. Сводная таблица финансовых потребностей для осуществления строительства 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование ра-

бот/статьи затрат 

Выделенные источники финансирования, тыс. руб. 
Период 

внедре-

ния 
Всего 

Феде-

ральный 

бюджет 

Регио-

нальный 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Внебюджетные источники 

Наименование 

организации 

Затраты 

тыс. руб. 

Строительство новых котельных 

1 
Котельная БМК  

«Вокзальная» 
19 271,0 Внебюджетные источники финансирования 2020 

2 
Котельная БМК 

«Пландина» 
23 065,1 Внебюджетные источники финансирования 2020 

3 
Котельная БМК  

«Березина» 
20 252,1 Внебюджетные источники финансирования 2024 

4 
Котельная КК 

«Молодёжный» 
179 623,9 Внебюджетные источники финансирования 2023 

5 
Котельная БМК  

«Победы» 
83 826,4 Внебюджетные источники финансирования 2024 

6 Котельной пр. Ленина 119 191,5 Внебюджетные источники финансирования 2024 

Замена оборудования котельных и устройство автоматики 

7 Котельная  №15 14 375,0 Внебюджетные источники финансирования 2020 

8 Котельная  №27 1 062,5 Внебюджетные источники финансирования 2020 

9 Котельная  №13 27 285,0 Внебюджетные источники финансирования 2021 

10 Котельная  №23 3 263,1 Внебюджетные источники финансирования 2021 

11 Котельная  №19 9 572,4 Внебюджетные источники финансирования 2021 

12 Котельная  №14 81 112,4 Внебюджетные источники финансирования 2021 

13 Котельная  №4 11 092,5 Внебюджетные источники финансирования 2021 

14 Котельная  №12 11 165,9 Внебюджетные источники финансирования 2024 

15 Котельная  №16 8 801,3 Внебюджетные источники финансирования 2024 

16 Котельная  №25 18 628,2 Внебюджетные источники финансирования 2024 

17 Котельная  №28 1 116,6 Внебюджетные источники финансирования 2024 

18 Котельная  №30 7 420,5 Внебюджетные источники финансирования 2021 

19 Котельная  №34 16 958,3 Внебюджетные источники финансирования 2021 

Перечень котельных, подлежащих замене на новые котельные 

20 Котельная БМК №6 11 482,9 Внебюджетные источники финансирования 2021 

21 Котельная БМК №10 18 750,0 Внебюджетные источники финансирования 2023 

22 Котельная БМК №26 36 417,6 Внебюджетные источники финансирования 2023 

23 Котельная БМК №32 14 223,1 Внебюджетные источники финансирования 2023 

24 Котельная БМК № 35 19 358,2 Внебюджетные источники финансирования 2021 

Строительство новых участков и реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода 

25 

Строительство новых 

участков тепловых сетей 

для объединения ко-

тельных №5, №24, №33 

и «АПЗ» с котельной 

18 786,1 Внебюджетные источники финансирования 2020 
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№15 

26 

Строительство новых 

участков тепловых сетей 

для объединения ко-

тельной №11  с котель-

ной ОАО «Темп-Авиа» 

950,0 Внебюджетные источники финансирования 2020 

27 

Строительство новых 

участков тепловых сетей 

для объединения ко-

тельных №8 и №13 

2 578,5 Внебюджетные источники финансирования 2020 

28 

Строительство новых 

участков тепловых сетей 

для подключения части 

потребителей от ко-

тельной №13 к тепло-

вым сетям котельной 

№22 

3 787,8 Внебюджетные источники финансирования 2020 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

29 

Реконструкция ветхих 

участков тепловых се-

тей 

78 747,2 Внебюджетные источники финансирования 2032 

30 

Реконструкция ветхих 

участков тепловых се-

тей 

51 174,6 Внебюджетные источники финансирования 2033 

31 

Реконструкция ветхих 

участков тепловых се-

тей 

67 289,1 Внебюджетные источники финансирования 2034 

32 

Реконструкция ветхих 

участков тепловых се-

тей 

66 579,2 Внебюджетные источники финансирования 2035 

33 

Реконструкция ветхих 

участков тепловых се-

тей 

51 597,9 Внебюджетные источники финансирования 2036 

34 

Реконструкция ветхих 

участков тепловых се-

тей 

67 562,7 Внебюджетные источники финансирования 2037 

35 

Реконструкция ветхих 

участков тепловых се-

тей 

68 379,4 Внебюджетные источники финансирования 2038 

36 

Реконструкция ветхих 

участков тепловых се-

тей 

66 860,3 Внебюджетные источники финансирования 2039 

37 

Реконструкция ветхих 

участков тепловых се-

тей 

68 578,1 Внебюджетные источники финансирования 2040 

38 

Реконструкция ветхих 

участков тепловых се-

тей 

69 176,1 Внебюджетные источники финансирования 2041 

39 

Реконструкция ветхих 

участков тепловых се-

тей 

69 774,9 Внебюджетные источники финансирования 2042 
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8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮ-

ЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теп-

лоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) 

теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отноше-

нии городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (да-

лее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского 

округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности еди-

ной теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы тепло-

снабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько си-

стем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из 

систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую ор-

ганизацию. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на террито-

рии поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномочен-

ный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном по-

рядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой тепло-

снабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтер-

ская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой 

налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока 

для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского 

округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соот-

ветствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может 

размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого 
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находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципаль-

ный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муници-

пального района. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей органи-

зации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном ос-

новании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне де-

ятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей орга-

низации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловы-

ми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, упол-

номоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

• размер собственного капитала; 

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответ-

ствующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответ-

ствующие сведения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации по-

дана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании ис-

точниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями 

с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей 

определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, город-

ского округа. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации по-

даны от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, 

которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 
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которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных 

капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой тепло-

снабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить 

надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, со-

ставленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации ста-

туса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснаб-

жения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии 

с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой 

емкостью. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в дан-

ной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных 

им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических усло-

вий подключения к тепловым сетям; 

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схе-

мой теплоснабжения; 

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепло-

вой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следую-

щих случаях: 

• систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в 

законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориаль-

ных органов, и (или) судов; 
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• принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой тепло-

снабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также ре-

организации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой 

теплоснабжающей организации; 

• принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей ста-

тус единой теплоснабжающей организации, банкротом; 

• прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с 

наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, преду-

смотренным законодательством Российской Федерации; 

• несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей органи-

зации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в луч-

шей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения; 

• подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой 

теплоснабжающей организации. 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть измене-

ны в следующих случаях: 

• подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснаб-

жения; 

• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей ор-

ганизации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

В соответствии с Постановлением Администрации г. Арзамаса Нижегородской области 

№1423 от 23.09.2019 г. статус единой теплоснабжающей организации на территории муници-

пального образования городской округ город Арзамас Нижегородской области присвоен ООО 

«Объединенная ресурсоснабжающая компания». 

Способность ООО «ОРК» в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в со-

ответствующей системе теплоснабжения выражается в наличии технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснаб-

жения г. Арзамаса. Технические возможности ООО «ОРК» представлены: 

- системой автоматизации и диспетчеризации (АРМ – автоматизированное рабочее 

место), которая позволяет осуществлять мониторинг параметров работы источников тепло-
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снабжения, переключать и оперативно управлять гидравлическими и температурными режима-

ми работы объектов теплоснабжения и автоматически блокировать работу оборудования при 

возникновении аварийной ситуации; 

- АТС-контролем - сайтом контроля расходования энергоресурсов с автоматизиро-

ванным удаленным опросом узлов учета и полноценной аналитики, не имеющим аналогов в 

Нижегородской области. Данный сайт позволяет максимально оперативно отслеживать и реа-

гировать на: 

- факты повышенного потребления энергетических ресурсов (природный газ, элек-

троэнергия, холодная вода); 

- факты выхода за допустимые пределы технологических параметров (гидравличе-

ским и температурным режимом). 

Квалифицированный персонал ООО «ОРК» по наладке, мониторингу, диспетчеризации, 

переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами 

системы теплоснабжения г. Арзамаса представлен: 

- службой эксплуатации (операторы, начальники участков котельных, диспетчерская 

служба); 

- персоналом по обслуживанию источников теплоснабжения (служба КИП, служба элек-

триков, служба ХВО, газовая служба, ИТР); 

- аварийными бригадами.  

Данная оптимизированная управленческая структура позволит увеличить производи-

тельность труда и повысить эффективность работы системы теплоснабжения г. Арзамаса. 
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9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, функциониру-

ющими на территории г. Арзамаса, представлено в таблице 9.1. 
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Таблица 9.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 
О

О
О

 «
О

Р
К

»
 

Котельная №1 5,738 5,738 5,738 5,738 5,738 0,000 0,000 0,000 

Котельная №2 5,752 5,588 5,588 5,588 5,588 0,000 0,000 0,000 

Котельная №3 6,693 6,693 6,693 6,693 6,693 0,000 0,000 0,000 

Котельная №4 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 

Котельная №5 8,745 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №6 1,039 1,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №10 1,572 1,572 1,572 1,572 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №12 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 

Котельная №13 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 

Котельная №14 17,875 17,594 17,594 17,594 17,594 14,479 14,479 14,479 

Котельная №15 29,323 40,322 40,761 40,761 40,761 40,761 40,761 40,761 

Котельная №16 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 

Котельная №19 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 

Котельная №23 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 

Котельная №24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №25 2,256 2,256 2,256 2,256 2,256 2,256 2,256 2,256 

Котельная №26 3,586 3,586 3,586 3,586 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №27 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

Котельная №28 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 

Котельная №29 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 

Котельная №30 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 

Котельная №31 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Котельная №32 0,673 0,673 0,673 0,673 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №33 1,508 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №34 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 

Котельная №35 0,640 0,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная  БМК №6 0,000 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Котельная  БМК 

№10 
0,000 0,000 0,000 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 

Котельная  БМК 

№26 
0,000 0,000 0,000 3,586 3,586 3,586 3,586 3,586 

Котельная  БМК 

№32 
0,000 0,000 0,000 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 

Котельная  БМК 

№35 
0,000 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 

Котельная пр. Ле-

нина  
0,000 0,000 0,000 0,000 21,134 21,134 21,134 21,134 

Котельная БМК 

«Вокзальная» вме-

сто котельной 

«КОММАШ» 

1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 

Котельная БМК 

«Пландина» вместо 

ЦТП-3 

3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 

Котельная БМК 

«Березина» вместо 

котельной «АВФ» 

0,000 0,000 0,000 0,000 1,817 1,817 1,817 1,817 

Котельная КК «Мо-

лодежный» вместо 

котельной «АМЗ» 

0,000 0,000 0,000 26,271 26,271 26,271 26,271 26,271 

Котельная КК «По-

беды» вместо ко-

тельной «Рикор 

Энерго» 

0,000 0,000 0,000 0,000 15,340 15,340 15,340 15,340 

А
О

 «
Т

еп
л
о
-

эн
ер

го
»

 

Котельная № 9 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 

Котельная № 17 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 

Котельная № 18 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 

Котельная № 20 3,423 3,423 3,423 3,423 3,423 3,423 3,423 3,423 

Котельная № 22 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 7,167 

Котельная АО «КОММАШ»* 12,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная ННГУ 1,689 1,689 1,689 1,689 1,689 1,689 1,689 1,689 

Котельная ОАО "АВФ" 10,202 10,202 10,202 10,202 10,202 0,000 0,000 0,000 

Котельная ОАО «ЛегМаш» 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 
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Ресурсоснабжающая орга-

низация/ Источник тепло-

снабжения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Котельная ООО «Рикор Энер-

го» 
29,027 29,027 29,027 29,027 29,027 0,000 0,000 0,000 

Котельная ООО АПО  

«Автопровод» 
7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 

Котельная АМЗ 25,246 26,271 26,271 26,271 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная АПЗ 0,746 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ж
Э

(К
)О

№
1
1
 Н

. 

Н
о
в
го

р
о
д
 

Котельная В/ч 

17845 
2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 

Котельная В/ч 

55246 
0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 

Котельная ОАО «Темп-Авиа» 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 

 

*вывод котельной АО «КОММАШ» из эксплуатации с 01 мая 2017 г. приостановлен по требованию органа местного самоуправления на отопительные 

периоды 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг. 
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10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

В настоящее время бесхозяйные тепловые сети на территории г. Арзамас имеют протя-

жённость 5674,4 м в однотрубном исчислении, перечень представлен в таблице 10.1. 

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепло-

вых сетей, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона «О теплоснабжении» от 

27 июля 2010 года № 190-ФЗ. 

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган 

местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности 

на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан 

определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в 

системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая 

осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган ре-

гулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых 

сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 



Таблица 10.1. Перечень выявленных бесхозяйных сетей на территории ГО г. Арзамас 

Наименование сооружения 
Протяженность 

трассы, м 

Протяженность 

трубопровода, м 

Конструктивные 

элементы соору-

жения 

Материал кон-

структивных эле-

ментов 

Диаметр 

условный, 

мм 

Колодцы, 

шт 

Тепловая сеть от котельной №1 (ул. Севастополь-

ская, 3Б) от ТК-16 через ТК-18 к ТК-19 в районе 

дома пр. Ленина, 131 

26 52 Труба подземная сталь 100 2 

Тепловая сеть от котельной №1 (ул. Севастополь-

ская, 3Б) от ТК-33 к Т-1 в районе домов ул. Сева-

стопольская 9 и 11 

45 90 

Труба подземная сталь 

70 1 

20 40 50  

Итого по котельной №1 91 182     

Тепловая сеть от котельной №2 (ул. 2й Полевой 

проезд, 14) от У37 до наружной стены ж/дома, ул. 

Гоппиус, 66 

80 160 Труба подземная сталь 50  

Итого по котельной №2 80 160     

Тепловая сеть от котельной №4 (ул. Красной ми-

лиции, 7) от У-1-5 до У-1-6 в районе ж/дома, ул. 

Коммунистов, 4 

3 6 Труба надземная Сталь 150  

Итого по котельной №4 3 6     

Тепловая сеть от котельной №5 (ул. Калинина, 

43/1) от ТК-3 через ТК-5 до наружной стены 

ж/дома ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38/2 

32 64 

Труба подземная Сталь 

125  

41 82 80  

Итого по котельной №5 73 146     

Тепловая сеть от котельной №6 (пл. Соборная, 

13Б) от ТК-7 до ТК-13 
11 22 Труба подземная Сталь 70 1 

Тепловая сеть от котельной №6 (пл. Соборная, 

13Б) от ТК-7-1 до ТК-15 
10 20 Труба подземная Пластик 32  

Тепловая сеть от котельной №6 (пл. Соборная, 

13Б) от наружной стены котельной №6 до ТК-1 
10 20 Труба подземная Сталь 150  

Итого по котельной №6 31 62     

Сеть горячего водоснабжения от котельной №14 

(ул. Парковая, 16/2) от ТК-24 через ТК-40 до 

наружной стены ж/дома ул. Парковая, 26 

168 336 Труба подземная Сталь 50/50  

Сеть горячего водоснабжения от котельной №14 

(ул. Парковая, 16/2) от ТК-44 до ТК-45 в районе 

д/сада №36 ул. Парковая, 18а 

62 124 Труба подземная Сталь 50/25  

Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения 

котельной №14 (ул. Парковая, 16/2) от ТК-17 до 

наружной стены ж/дома ул. Пландина, 9/2 

13 52 Труба подземная Сталь 80, 50/50  
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Наименование сооружения 
Протяженность 

трассы, м 

Протяженность 

трубопровода, м 

Конструктивные 

элементы соору-

жения 

Материал кон-

структивных эле-

ментов 

Диаметр 

условный, 

мм 

Колодцы, 

шт 

Итого по котельной №14 243 512     

Тепловая сеть от котельной №15 (ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 4А) от У-10 до У-11 в районе ж/дома пр. 

Ленина, д. 154/2 

16 32 Труба подземная Сталь 150  

Итого по котельной №15 16 32     

Тепловая сеть от котельной №16 (ул. Красноар-

мейская, 2) от ТК-5 до наружной стены ж/дома ул. 

Ленина, д.16 

6 12 Труба подземная Сталь 50  

Итого по котельной №16 6 12     

Тепловая сеть от новой котельной №20 (ул. Ка-

занская, 4Д) от КТ-2 до наружной стены ж/дома 

ул. Казанская, д. 217 

31 62 Труба наземная Сталь 32  

Тепловая сеть от новой котельной №20 (ул. Ка-

занская, 4Д) от КТ-2-1 до наружной стены ж/дома 

ул. Казанская, д. 217 

31 62 Труба наземная Сталь 32  

Итого по котельной №20 62 124     

Магистральная тепловая сеть от котельной №23 

(ул. Заклубная, 6А) к домам, ул. Лесная, 1,203,58 

от У-0 через У-7, А-3,А-1,А-2,У-8,У-11,У-12,У-13 

до наружной стены ж/дома ул. Лесная, д.58 

20 40 

Труба надземная Сталь 

40  

22 44 50  

232 464 80  

64 128 100  

92 184 150  

Итого по котельной №23 430 860     

Тепловая сеть от котельной №30 (ул. Мира, 1) от 

наружной стены здания котельной до К-1, от К-1 

в сторону ж/домов ул. Мира, 5/1,3,3/2,5 до за-

движки от К-1 в сторону адм. Здания ул. Мира, 1, 

до опуска в землю 

1,5 3,0 

Труба наземная Сталь 

150  

5 10 150  

5 10 150  

Тепловая сеть от котельной №30 (ул. Мира, 1) от 

ТК-5 через У-0 до ТК-4 

163 326 
Труба наземная Сталь 

150  

61 122 200  

Итого по котельной №30 235,5 471     

Магистральная тепловая сеть от котельной №34 

(ул. Кр.путь, 28Г) от наружной стены здания ко-

тельной к зданиям ул. Кр.путь, 

8А,10А,12А,14А,19/1, от наружной стены здания 

котельной У-01 через У-8, У-9, до ТК-1 в районе 

ж/дома ул. Кр.путь, 19/1 

125,1 250,2 Труба наземная Сталь 200  
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Наименование сооружения 
Протяженность 

трассы, м 

Протяженность 

трубопровода, м 

Конструктивные 

элементы соору-

жения 

Материал кон-

структивных эле-

ментов 

Диаметр 

условный, 

мм 

Колодцы, 

шт 

Магистральная тепловая сеть от котельной №34 

(ул. Красный путь, 28Г) от наружной стены зда-

ния котельной к зданиям Красный путь, 

34б,36,38,76,40,44,56А от наружной стены здания 

котельной У-02 через У-15,У-16,У-17,У-18,У-

19,У-20,У-21,У-22 до У-23 в районе ж/вокзала ул. 

Кр.путь, 44 

249 498 

Труба наземная Сталь 

150  

172,2 344,4 125  

30 60 100  

79 158 80  

Магистральная тепловая сеть от котельной №34 

(ул. Кр.путь, 28Г) от наружной стены здания ко-

тельной к зданиям ул. Кр.путь, 28,28А,30, поря-

док Рабочий, ж/дома 75А,31; от наружной стены 

здания котельной У-03, через У-1,У-2,У-3,У-4,У-5 

до У-6 в районе ж/дома порядок Рабочий, 75а 

103,4 206,8 Труба назеная Сталь 125  

Тепловая сеть от котельной №34 (ул. Кр.путь 28Г) 

от У-5 до наружной стены ж/дома порядок Рабо-

чий 75А; от У-3 до наружной стены ж/дома поря-

док Рабочий, 75а 

16 32 

Труба наземная Сталь 

15  

14 28 15  

Итого по котельной №34 788,7 1577,4     

Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения от 

ЦТП №2 (11 микрорайон, 2) из подвала ж/дома 11 

микрорайон, №8 от Т-2 через У-19 до наружной 

стены ж/дома 11 микрорайон, 19 

16 64 Труба в подвале Сталь 150; 150/150  

52 208 Труба подземная Сталь 150; 150/150  

Итого по ЦТП №2 68 272     

Сеть горячего водоснабжения от ЦТП №27 (11 

микрорайон, 27) от К-2 до Т в районе здания АТС 

12 микрорайон, 4 

20 40 Труба подземная Сталь 40/40  

Итого по ЦТП №27 20 40     

Тепловая сеть орт ЦТП №5 (ул. Ленина, 105) от 

У-2 до К-1 в районе ул. Ленина, 99 (территория 

ООО «Арзамасдорремстроя») 

31 62 Труба наземная Сталь 150  

Итого по ЦТП №5 31 62     

Сеть горячего водоснабжения от котельной АО 

«АПЗ» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А) от ТК-18 через 

У,У-15-9,У-1-2,У-1-1 до наружной стены здания 

МБОУ «Лицей» ул. Пушкина, 138/я 

19 38 Труба подземная Сталь 50/50  

25 50 Труба наземная Сталь 70/25  

6 12 Труба подземная Сталь 70/25  

28 56 Труба наземная Сталь 70/25  

10 20 Труба подземная Сталь 70/25  



 

125 

Наименование сооружения 
Протяженность 

трассы, м 

Протяженность 

трубопровода, м 

Конструктивные 

элементы соору-

жения 

Материал кон-

структивных эле-

ментов 

Диаметр 

условный, 

мм 

Колодцы, 

шт 

Сеть горячего водоснабжения от котельной АО 

«АПЗ» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а) от ТК-18 до ТК-19 

в районе здания МБОУ «Лицей» ул. Пушкина, 

138/1 

15 30 Труба подземная Сталь 80 80 

Итого по котельной АО «АПЗ» 103 206     

Тепловая сеть от котельной «Рикор Энерго» (ул. 

Победы, 9) от наружной стены МБОУ д/сад №18 

ул. Зеленая, д. 34 через УУ до наружной стены 

адм. здания ЗАО фирма «Вторма» ул. Л. Толсто-

го, 65 

60 120 Труба подземная Сталь 150  

397 794 Труба наземная Сталь 100  

18 36 Труба подземная Сталь 100  

Итого по котельной ООО «Рикор Энерго» 475 950     

 

 


